
質問に対する回答書 

 
工事等番号  平成２９年度下施汚管第２－１号 
工事等件名  城山第２マンホールポンプほか７箇所ポンプ取替修繕  

 
上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 
設計図書等のペ

ージ箇所 質 問 内 容 回  答 

 
Ｐ２２  
４ 機器仕
様 

 
仕様確認のため、取替ポンプの製

造番号を教えてください。 

 
製造番号は以下のとおりとなりま

す。 
城山第２マンホールポンプ 

7185946002 

井戸山町第２マンホールポンプ 

H-6011182 

元町第３マンホールポンプ 

1E83720301 

P2(M6-4-1)第２中継ポンプ 

1E81550202 

P5(M2-1)第５中継ポンプ 

1E81560101 

中屋敷Ｎｏ．１マンホールポンプ 

J00L026202.2 

小山Ｎｏ．１マンホールポンプ 

J00L026103.2 

西屋敷Ｎｏ．２マンホールポンプ 

P03832111.2 

 
 
Ｐ２３ 
５ その他 

 
ポンプ型式の変更に伴う、マンホ

ール底部の釜場（又は予旋回槽）及

び着脱装置の改造が必要かどうかを

判断するため、各マンホールポンプ

のポンプ外形図、釜場（又は予旋回

槽）の詳細図を開示して頂くことは

可能でしょうか。 
可能であれば開示方法をご教示願

います。 
 

 
各詳細図につきましては、別紙参考

図のとおり提示します。 
提示のない詳細図につきましては、

必要に応じて市職員立ち合いのもと

現場調査を行っていただき、そのうえ

でご判断をお願いいたします。 

 


