
質問に対する回答書 

 

 
工事等番号  平成２９年度営商労第４５号 
工事等件名  アスト駐車場泡消火設備改修工事  

 
上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 
設計図書等の

ページ箇所 質 問 内 容 回  答 

 
図面 
No.４/４ 
取替機器

姿図（スピ

ーカー）に

ついて 

 
「ホーンスピーカ」と「防滴天井

露出型スピーカ」の『参考型番』が

同じ型番（ＳＢ－Ｈ２１５）になっ

ています。調べたところ、この型番

は「ホーンスピーカ」の型番と思い

ますが、「防滴天井露出型スピーカ」

の型番も、図面の指示通りでよろし

いでしょうか。 
 

  
設計図の姿図及び仕様を正とし、防

滴天井露出型スピーカの参考型番はＳ

Ｂ－ＨＣ９００とします。 
 

 


