
質問に対する回答書 

 

工事等番号  平成３０年度営建整補継第１８号 

工事等件名  久居駅東口広場シェルター新築工事 

 

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 
設計図書等の

ページ箇所 
質 問 内 容 回  答 

設計図 

E1-A-3 

E1-S-1 

 

工事特記仕様書の７鉄骨工事⑰で

溶接部の試験が明記してありますが

構造特記仕様書７-１１溶接部の検

査は×印となっております。 

どちらが正でしょうか？ 

 

 

工事特記仕様書の７鉄骨工事⑰溶接

部の試験を正とします。 

 

設計図 

E1-S-16 
 

鉄骨工事のダイヤフラムの形状に

ついてですが、円形ですとブラケッ

トの開先加工で機械加工が出来ませ

ん。 

ブラケットのＨ鋼が当たる部分は

直線にさせて下さい。 

 

 

ダイヤフラムの形状については、原

則円形とします。ただし、柱梁接合部

が複雑で加工が困難な場合は、別途協

議とします。 

 


