
工事等番号　　　令和５年度営事推継第６号

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

No
設計図書等の
ページ箇所

質問内容 回答

1
設計図
Ａ－０２６、
Ａ－０２７

　図面番号Ａ－０２６～０２７　３
階撤去図（天井）－１・２にて、改
修後の仕様及びメーカー・品番は下
記の様に考えてよろしいですか。
・岩綿吸音板：吉野石膏　フィッ
シャー柄ｔ１２　（ＣＧ－１）
・化粧石膏ボード：ｔ９．５　不燃
トラバーチン

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。

2

設計図
Ａ－０２７、
Ａ－０３０～０
３５、
Ａ－０４６～０
４８

　図面番号Ａ－０２７－０３０～０
３５－０４６～０４８　４－５階投
票所内の工事の際は、事前に専門業
者にて投票機器を撤去して頂き、工
事後に復旧して頂けると考えてよろ
しいですか。

　着手の際は、貴見のとおり解
して差し支えありません。
　ただし、復旧の際は、設置確
認等が必要な機器がある為、別
途工事業者と協議を行ってくだ
さい。

3

設計図
Ａ－０３１、
Ａ－０３２、
Ａ－１０２、
Ａ－１０６

　図面番号Ａ１０２・１０６　　４
階　売店・Ｂ指定席ラウンジ平面図
にて、Ｂ指定席投票所の床が「既存
鋼製床（Ｈ＝１５０）」と記載があ
りますが、図面番号Ａ３１・３２
４階　撤去図（床）－２・３では床
材・ＯＡフロア（Ｈ＝１５０）を撤
去しています。Ｂ指定席投票所（改
修後）の「既存鋼製床（Ｈ＝１５
０）」の範囲については新設と考え
てよろしいですか。

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。

4

設計図
Ａ－０３３～０
３５、
Ａ－０４７

　図面番号Ａ－０３３～０３５・Ａ
－０４７　壁下地ＬＧＳ・ボード撤
去について、耐火間仕切以外は全て
天井までと考えてよろしいですか。

　別紙１－①～１－③を参照し
てください。

質問に対する回答書
（見積に関する質問に対する回答）

工事等件名　　　津市モーターボート競走場スタンド棟改修工事



5

設計図
Ａ－０３３～０
３５、
Ａ－０４７

　図面番号Ａ－０３３～０３５・０
４７図　４・５Ｆ既存建具撤去につ
いて、下記をご指示下さい。
・①．建具の材質の記載がありませ
んが、鋼製と考えてよろしいです
か。木製建具撤去がある場合はご指
示下さい。
・②．建具の高さは、Ｈ２１００程
度と考えてよろしいですか。

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。

6
設計図
Ａ－０３５、
Ａ－１１０

　（既存）警備本部室～（改修後）
喫煙室のコンコース側の壁につい
て、図面番号Ａ３５　４階撤去図
（壁・造作物）－３ではＬＧＳ撤去
と記載がありますが、図面番号Ａ１
１０　４階　喫煙室展開図（１）で
はＷ－１２（既存ＬＧＳ再利用）と
相違しています。４階撤去図（壁・
造作物）－３のＬＧＳ撤去を正と考
えてよろしいですか。

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。

7
設計図
Ａ－０３５、
Ａ－０５５

　（既存）レストラン～（改修後）
イートインコーナーにて、丸柱の撤
去・改修が下記の様に相違していま
す。
・図面番号Ａ３５　４階撤去図
（壁・造作物）－３：撤去の記載な
し
・図面番号Ａ５５　４階仕上表
（３）：丸柱：既存仕上撤去の上、
既存下地利用　クロス（木目）【Ｗ
Ｃ－１９】
　仕上表を正と考えてよろしいです
か。

　Ａ－０３５を正とします。
　丸柱は、改修せず既存利用と
なります。

8
設計図
Ａ－０３６、
Ａ－０５３

　プレミアムラウンジ受付倉庫の天
井下地が下記の様に相違していま
す。
・図面番号Ａ－０３６　４Ｆ撤去図
（天井－１）：各種ボード、仕上、
照明撤去
・図面番号Ａ－０５３　４Ｆ仕上表
（１）：新設下地ＬＧＳ＋ＧＢ－Ｎ
Ｃ
　４Ｆ撤去図（天井－１）を正と考
えてよろしいですか。

　Ａ－０５３を正とします。



9
設計図
Ａ－０４４

　図面番号Ａ－０４４　＜参考＞ス
タンド席詳細図（３）にて、⑦スタ
ンド段床詳細図（一般観覧席、一般
指定席）に赤枠の記載があります
が、それ以外の詳細（巾木・壁等）
についても参考にしてもよろしいで
すか。
　その場合、４階・５階の壁種が判
断できる平面図等をご配布下さい。

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。
　図面は別紙１－①～１－③を
参照してください。

10
設計図
Ａ－０４６

　図面番号Ａ－０４６　５階来賓室
内の在席投票サービス機器は、事前
に専門業者にて撤去して頂き、工事
後に復旧して頂けると考えてよろし
いですか。

　質問番号２のとおりとしま
す。

11
設計図
Ａ－０４８

　図面番号Ａ－０４８　５階撤去図
（天井）にて、凡例に「※改修範囲
の点検口は全て撤去とする」と記載
があります。範囲が不明ですので４
階も併せてそれぞれの数量をご指示
下さい。

　Ａ－０３６～Ａ－０３８及び
Ａ－０４８に記載された撤去凡
例に示された部分が天井の改修
範囲となります。
　数量は、４階が１２７箇所、
５階が４８箇所となります。

12
設計図
Ａ－０４８、
Ａ－０５８

　改修後プレミアムラウンジＡ－２
（改修前来賓室４）について、天井
ＬＧＳの改修内容が下記の様に相違
しています。
・図面番号Ａ－０４８　５階撤去図
（天井）：ＬＧＳ既存のまま
・図面番号Ａ－０５８　５Ｆ仕上表
（２）：既存撤去の上、新設下地Ｌ
ＧＳ
　５Ｆ仕上表（２）を正と考えてよ
ろしいですか。

　Ａ－０４８を正とします。

13
設計図
Ａ－０５３

　図面番号Ａ－０５３　４Ｆ仕上表
（１）にて、Ａ指定席ロッカー室の
床仕上げに「見切ｔ５　ＳＵＳ　Ｆ
Ｂ」と記載されていますが範囲が不
明な為、範囲をご指示ください。

　ロッカー室の見切は不要で
す。



14
設計図
Ａ－０５３

　図面番号Ａ－０５３　４Ｆ仕上表
（１）にて、倉庫の天井高が※要現
調と記載されていますが、天井高は
２７００と考えてよろしいですか。

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。

15

設計図
Ａ－０５３、
Ａ－０６９、
Ａ－０８１

　Ａ指定席　投票所の天井仕上が下
記の様に相違しています。
・図面番号Ａ－０５３　４Ｆ仕上表
（１）：ＥＰ塗
　装（白）３分ツヤ【ＰＴＳＧ－
１】
・図面番号Ａ－０６９　４Ｆ天井伏
図（１）：岩綿吸音板ｔ１２
・図面番号Ａ－０８１　４Ｆプレミ
アムラウンジ受付平面図：岩綿吸音
板ｔ１２
　岩綿吸音板ｔ１２の上、ＥＰ塗装
（白）３分ツヤを正と考えてよろし
いですか。

　Ａ－０８１に記載のある、Ｇ
Ｂ－ＮＣｔ９．５＋岩綿吸音板
ｔ１２を正とします。

16
設計図
Ａ－０５４、
Ａ－０９１

　図面番号Ａ－０５４　４Ｆ仕上表
（２）にて、キッズコーナーおむつ
替え室の壁仕上に「ベース：グラ
フィック出力クロス【ＷＧＣ－３】
／出力データ（展）、一部貼分けグ
ラフィック出力クロス【ＷＧＣ－
４】／出力データ（展）」と記載さ
れていますが、図面番号Ａ９１　ト
イレ・パウダーコーナー・キッズエ
リア展開図（３）のおむつ替え室の
展開には記載がなく範囲が不明です
ので不要と考えてよろしいですか。
必要であればそれぞれ範囲をご指示
下さい。

　Ａ－０９１の図示のとおりと
します。
　ＷＧＣ－３及びＷＧＣ－４は
不要です。

17
設計図
Ａ－０５５

　図面番号Ａ５５　仕上表（３）に
て、ＥＶ７の床に「既存床仕上げ撤
去」と記載がありますが既存の仕上
が不明です。改修後仕上同様ビニル
床タイルと考えてよろしいですか。

　ゴムタイル　ｔ６　（ニチマ
ン）と考えてください。



18

設計図
Ａ－０５５、
Ａ－０７１、
Ａ－１０６

　Ｂ指定席　投票所の天井仕上が下
記の様に相違しています。
・図面番号Ａ－０５５　４Ｆ仕上表
（３）：ＥＰ塗装（白）３分ツヤ
【ＰＴＳＧ－１】
・図面番号Ａ－０７１　４Ｆ天井伏
図（３）：岩綿吸音板ｔ１２
・図面番号Ａ－１０６　Ｂ指定席ラ
ウンジ平面図：岩綿吸音板ｔ１２
　岩綿吸音板ｔ１２の上、ＥＰ塗装
（白）３分ツヤを正と考えてよろし
いですか。

　Ａ－１０６に記載のある、Ｇ
Ｂ－ＮＣｔ９．５＋岩綿吸音板
ｔ１２を正とします。

19
設計図
Ａ－０５５、
Ａ－１１０

　４階喫煙室の巾木が下記の様に相
違しています。
・図面番号Ａ５５　仕上表：ビニル
巾木【ＶＢ－４】
・図面番号Ａ１１０　４階　喫煙室
展開図（１）：木巾木＜ＨＢ－０１
＞
　仕上表を正と考えてよろしいです
か。

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。

20
設計図
Ａ－０５６

　図面番号Ａ－０５６　４Ｆ仕上表
（４）にて、Ｂ指定席（ペア席・車
椅子席・梅席）の天井仕上に「ＥＰ
塗装（白）３分ツヤ【ＰＴＳＧ－
１】」と記載されていますが範囲が
不明です。この部屋には不要と考え
てよろしいですか。必要であれば範
囲をご指示ください。

　Ｂ指定席の天井は、改修せず
既存利用となります。なお、天
井改修範囲は、Ａ－０６９～Ａ
－０７１及びＡ－１２３を参照
してください。

21
設計図
Ａ－０５７、
Ａ－２５４

　図面番号Ａ５７　５Ｆ仕上表
（１）にて、投票所カウンターの巾
木に「金物下地ｓｔＦＢ　Ｈ１００
化粧フィルム（木目）」の記載があ
りますが、図面番号Ａ２５４　５Ｆ
展開図（通路－１）では［ＶＢ－
５］ビニル巾木と相違しています。
［ＶＢ－５］ビニル巾木を正と考え
てよろしいですか。

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。



22

設計図
Ａ－０５８、
Ａ－２２５、
Ａ－２２６

　図面番号Ａ－０５８－２２５・Ａ
－２２６で５階プレミアムラウンジ
Ａ－２－Ａ－２分割の天井塗装が下
記のように相違しています。
・Ａ－２２６：内装薄塗塗材Ｅ　白
色［ＷＰ－１］
・Ａ－０５８－２２５図：凡例に天
井ボードの塗装はＥＰ塗装で黒色
［ＰＴＳＧ－６］
　内装薄塗塗材Ｅ白色を正と考えて
よろしいですか。

　プレミアムラウンジＡ－２に
ついて、ＣＨ＝２６００部分の
天井仕上は、ＥＰ塗装で黒色
［ＰＴＳＧ－６］とし、ブライ
ンドボックスから部屋内側の下
がり天井部分を、内装薄塗塗材
Ｅ　白色［ＷＰ－１］としま
す。

23
設計図
Ａ－０６９

　図面番号Ａ－０６９他にてＭ－Ｂ
Ｅの記載がありますが、仕上表に記
載がありません。焼付塗装と読み替
えますが種類が不明です。ウレタン
樹脂焼付塗装と考えてよろしいです
か。

　Ｍ－ＢＥはメラミン樹脂焼付
塗装です。

24

設計図
Ａ－０６９～０
７１、
Ａ－１９４

　図面番号Ａ－０６９～０７１－１
９４図天井伏図の凡例に記載のある
天井点検口は、来場者が出入り可能
はエリアについては鍵付きと考えて
よろしいですか。（職員エリアは鍵
なし）

　天井点検口の鍵は不要としま
す。

25

設計図
Ａ－０７８、
Ａ－１０８、
Ａ－１２４

　図面番号Ａ７８　４階　Ａ指定席
ラウンジ展開図（１）　１－２＿ｅ
ｌｅｖａｔｉｏｎ及び図面番号Ａ１
０８　４階　Ｂ指定席ラウンジ展開
図（２）　８－６＿ｅｌｅｖａｔｉ
ｏｎにて、下り天井（リターンス
リット）の記載がありますが、詳細
は図面番号Ａ１２４　４階　コン
コース天井共通断面図－２の（Ｃ）
リターンスリット部詳細図に倣うと
考えてよろしいですか。

　リターンスリットの範囲は、
Ａ－０６９～Ａ－０７１を参照
してください。
　詳細については、貴見のとお
り解して差し支えありません。



26
設計図
Ａ－０８８

　図面番号Ａ－０８８　４Ｆトイ
レ・パウダーコーナー・キッズエリ
ア平面図にて、キッズコーナーおむ
つ替え室及び授乳室の天井仕上が
「クロス貼」と記載されています
が、グラフィック出力クロスと読み
替えてよろしいですか。

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。

27

設計図
Ａ－０９２、
Ａ－０９３、
Ａ－１３３

　トイレ姿見の取付下地の詳細が下
記の様に相違しています。
・図面番号Ａ－１３３　４Ｆ部分詳
細図（１）Ｄ－０３トイレ姿見詳細
図：１層目　不燃合板貼（６００ｘ
６００）
・図面番号Ａ－０９２・０９３　ト
イレ、パウダーコーナー、キッズエ
リア展開図（４）及び（５）：１層
目　ｔ１２不燃合板貼（２５００ｘ
１８００）
　トイレ、パウダーコーナー、キッ
ズエリア展開図（４）及び（５）を
正と考えてよろしいですか。

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。

28
設計図
Ａ－１０６

　図面番号Ａ１０６　４階　Ｂ指定
席ラウンジ平面図にて、Ｂ指定席ラ
ウンジ投票所に袖壁新設の記載があ
りますが一方枠は不要と考えてよろ
しいですか。

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。

29
設計図
Ａ－１１１

　図面番号Ａ１１１　４階イートイ
ンコーナー平面図にて、「折り上げ
天井部（ＣＨ：３２３５）」と記載
がありますが範囲が不明ですのでご
指示ください。

　別紙２を参照してください。



30
設計図
Ａ－１１９、
Ａ－１２０

　図面番号Ａ１１９・１２０　階段
９　展開図（１）（２）にて、Ｐ１
階の床には改修の記載がありません
が他の階と同様に「ビニル床タイル
貼替え」が必要と考えてよろしいで
すか。又、展開図２－８－１＿ｅｌ
ｅｖａｔｉｏｎ及び２－８－４＿ｅ
ｌｅｖａｔｉｏｎのＰ１階の壁には
改修の指示がありませんが他の展開
図と同様に「壁＜Ｗ－１０－３＞Ｅ
Ｐ」が必要と考えてよろしいです
か。

　Ａ－１１９、Ａ－１２０のと
おりの改修範囲とします。

31

設計図
Ａ－１９４、
Ａ－２２５、
Ａ－２２６

　図面番号Ａ－１９４－２２５－２
２６プレミアムラウンジＡ－２－Ａ
－２分割の天井ルーバーの上部に天
井点検口があり、凡例に脱着範囲を
記載されています。その範囲のルー
バーはルーバー各々が取外せる仕様
と考えてよろしいですか。

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。

32
設計図
Ａ－２１０

　図面番号Ａ－２１０等５階プレミ
アムラウンジを分割する部屋に新規
ガラススクリーンを設置するにあた
り、既設のリブガラスを撤去すると
記載がありますが、リブガラスの撤
去は不可と考えます。ガラススク
リーンはリブガラス手前までとし、
膳板で塞ぐと考えてよろしいです
か。

　監督員との協議によるものと
します。
　なお、視線を遮るもので塞ぐ
ことは考えていません。

33
設計図
Ａ－２６７

　図面番号Ａ－２６７図　５階ＳＬ
Ｗ－０１・０２の仕上が木目調化粧
フィルムとなっていますが、型番の
指示がありません。ＬＳＤ－０１と
同様に、部屋毎に下記の様に考えて
よろしいですか。
・Ａ－１分割：ＤＳ－１７
・Ａ－２分割：ＤＳ－１８
・Ｂ－３分割：ＤＳ－１５
・Ｂ－４分割：ＤＳ－１６

　展開図のとおりとします。
・Ａ－１分割：ＤＳ－１（２枚
分）、ＤＳ－８（１枚分）、Ｄ
Ｓ－９（２枚分）、ＤＳ－１０
（２枚分）、ＤＳ－１７
・Ａ－２分割：ＤＳ－１８
・Ｂ－３分割：ＤＳ－１５
・Ｂ－４分割：ＤＳ－１６



34
設計図
Ａ－２８４、
Ａ－２８６

　図面番号Ａ－２８４・２８６にて
新設ガラススクリーンとＳＬＷ－０
１・０２との取合部に補強鉄骨□－
１００ｘ１００ｘ２．３程度が必要
と考えてよろしいですか。

　縦フレーム（１５０×５０）
が取合と補強を兼ねる設計です
が、必要であれば視線を遮らな
いよう縦フレームを太くする
（１５０×１００）などとし、
詳細は監督員との協議によるも
のとします。

35
設計図
Ｅ－０２０

　図面番号Ｅ０２０　客席配線器具
の配線経路は３階天井裏配線とする
とあります。
　３階コンコース部分で４階に立上
げ、客席部分は４階家具内を配線す
ると考えてよろしいですか。（コア
抜き含む）

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。

36

設計図
機械設備
共－００２、
共－００３

　図面番号　共－００２～００３
天井ボード開口補強、下地開口補強
について数量が多いのでこの補強工
等の建築と機械設備の工事区分をご
指示下さい。

　建築一式での工事発注となる
ので、工事区分はありません。

37

 工事区分について、図示がありま
せんのでご配布下さい。又、下記の
記載については別途工事と考えてよ
ろしいですか。併せてご指示下さ
い。
・（展示演出政策）
・（家具備品工事）
・破線図示備品

　建築一式での工事発注となる
ので、工事区分はありません。
　また、展示演出制作、家具備
品工事及び破線図示備品につい
ては、貴見のとおり解して差し
支えありません。

38

　下記の項目について、図面に記載
が無く金抜き内訳書（参考数量書）
のみ記載がありますが、同数量見込
むと考えてよろしいですか。
・４Ｆ鋼製建具撤去（嵌殺窓）
・４Ｆガラス撤去
・４Ｆポリカーボネイト撤去
・５Ｆガラス撤去（８０ｘ８０）

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。



39

　外部現場事務所について、電源、
インターネット回線取出し口及び配
線経路をご指示ください。

　原則、現場事務所への電源等
は、外部から単独で引込んでく
ださい。

40

　揚重ヤードについて、レース休止
期間中は常設と考えてよろしいです
か。

　原則、スタンド棟開場時には
常設不可とします。
　ただし、工事工程上どうして
も必要な場合においては、別途
協議とします。

41

　揚重ヤードと現場事務所設置資材
置場の間の駐車スペースについて、
駐輪場へのルートを確保し一時的に
閉鎖させて頂くことは可能ですか。

　原則、閉鎖しないようにお願
いします。
　ただし、工事工程上どうして
も必要な場合においては、別途
協議とします。

42

　階段前の交通誘導員配置につい
て、レース休止期間中も必要です
か。

　原則、看板等を設置し、誤侵
入のないよう対策を行う場合に
は必要ありません。
　ただし、レース休止期間中で
あってもスタンド棟開場時には
交通誘導員を配置してくださ
い。

43

　４階５階の解体工事について、大
きな音の出ない工事に限り、レース
期間中に行う事は可能ですか。

　貴見のとおり解して差し支え
ありません。
　ただし、レースの妨げになら
ないよう配慮をお願いします。



44

　石綿含有調査は、開札日翌日から
打合せ及びサンプル採取可能と考え
てよろしいですか。

　工事契約締結後とします。

45

　石綿含有調査の採取場所は、開札
日までに決定して頂けると考えてよ
ろしいですか。

　現時点で、採取箇所の想定は
していますが、施工者として採
取したい箇所が異なる場合は、
工事契約締結後、監督員との協
議によるものとします。

46

　工事用仮設分電盤を設置する場
合、４階５階の電源位置をご教授く
ださい。

　既設分電盤からの電源供給と
します。
　４階については、Ｅ－００５
～Ｅ－００７に記載のある４Ｌ
－１０、４Ｌ－９、４Ｌ－１、
４Ｌ－２を利用し、５階につい
ては、Ｅ－０１４に記載のある
５Ｌ－９を利用してください。


