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乙切管φ75NS形×1,500/挿し口ﾘﾝｸﾞ×2個

曲管φ250×22°1/2NS形/ﾏｰｶｰ1本

配水管布設工事

【１工区】

配管詳細図（１）

配管詳細図（１）

No.3+36.99

乙切管φ500NS形×5,080

DI
P
φ
25
0 
H
=1
.2
0　

詳 細 図 ②

No.3+36.99

ﾗｲﾅφ500NS形-67

直管φ500NS形×1本

直管φ500NS形×12本/ﾏｰｶｰ2本

詳 細 図 ②

ｿﾌﾄｼｰﾙ弁φ250F型

φ250 H=1.20m

乙切管φ250NS形×1,000/挿し口ﾘﾝｸﾞ

(No.0～No.6+11.36)

(No.0～No.6+11.36)

（No.3+36.99)

甲切管φ250NS形×1,520/挿し口ﾘﾝｸﾞ

短管2号φ250NS形

ﾗｲﾅφ250NS形-41

甲切管φ250NS形×4.760/挿し口ﾘﾝｸﾞ

平成２８年度　工務第１７号

継輪φ75NS形-220/特殊割押輪φ75NS形継輪用×2個

継輪φ250NS形-250/特殊割押輪φ250NS形継輪用×2個

DIP用φ75×φ75（全周パッキン）
耐震形不断水割Ｔ字管

不断水割Ｔ字管F型DIPφ250×φ250（全周パッキン）

不断水割Ｔ字管F型DIPφ500×φ500（全周パッキン）

設　　計　　図



 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

津　市　水　道　局

図面番号

名工  事  

図面の種類

縮　 　尺

請負業者名

－

一身田大古曽ほか２町地内

8/12

配水管布設工事

【１工区】

配管詳細図（２）

配管詳細図（２）

(No.0～No.6+11.36)

(No.0～No.6+11.36)

 F付T字管φ500×φ75NS形 

 ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×500 

 補修弁φ75 H=100 

 急速空気弁φ75 

 補修弁φ75 H=200 （単費）

IP.8

A

H=1.50m

直管φ500NS形×2本

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁φ500NS形両受

a
a

I
P
.9

ﾗｲﾅφ500NS形-67
直管φ500NS形×1本

曲管φ500×22°1/2NS形/ﾏｰｶｰ2本

A

直管φ500NS形×8本

ﾏｰｶｰ2本

曲管φ500×11°1/4NS形

ﾏｰｶｰ2本

直管φ500NS形×1本

GL 

ﾏｰｶｰ2本
曲管φ500×45°NS形

曲管φ500×45°NS形

2
,
24

0

1
,
67

0

曲管φ500×45°NS形

ﾏｰｶｰ2本

曲管φ500×11°1/4NS形

A

1
,2

0
0 GL 

ﾏｰｶｰ2本

 F付T字管φ500×φ75NS形 

 補修弁φ75 H=100 

 補修弁φ75 H=200 （単費）

 ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×200 

 急速空気弁φ75 

曲管φ500×22°1/2NS形

曲管φ500×45°NS形

ﾗｲﾅφ500NS形-67
曲管φ500×22°1/2NS形

ﾏｰｶｰ2本

1,
5
00

2
,
07

0

EC.12

曲管φ500×5°5/8NS形
ﾏｰｶｰ2本

直管φ500NS形×1本

曲管φ500×45°NS形

曲管φ500×45°NS形

曲管φ500×45°NS形

ﾏｰｶｰ2本

ﾏｰｶｰ2本

DIP-Aφ500

3
0
0

1
,
20

0

ﾏｰｶｰ2本
曲管φ500×22°1/2NS形

曲管φ500×45°NS形

ﾏｰｶｰ2本

曲管φ500×22°1/2NS形

I
P.

1
0

I
P
.1

1 IP
. 1
2
-1

IP
.1
2-
2

IP
.1
2
-3

(N
o.

6+
11.

36
)

ﾗｲﾅφ500NS形-67

DIP
-Aφ

500

NTT
-PS

(2)
V(4

)

IP1
2-3

No.
5+4

7.3
6

No.
5+4

7.9
2

IP1
2-2

No.
5+4

2.8
1

No.
5+4

0.8
1

No.
4+3

9.4
9

No.
4+3

7.7
2

IP1
2-1

3
0
0

NTT
H=1.6

No.
4+3

3.7
3

No.
4+3

3.1
7

ﾏｰｶｰ2本

挿し口ﾘﾝｸﾞ
乙切管φ500NS形×1,500

IP1
1

IP1
0

I
P.
12
-4A部断面図

B部断面図

A部断面図 B部断面図

ﾗｲﾅφ500NS形-67

ﾗｲﾅφ500NS形-67

ﾗｲﾅφ500NS形-67

ﾗｲﾅφ500NS形-67

甲切管φ500NS形-2,000/挿し口ﾘﾝｸﾞ

ﾗｲﾅφ500NS形-67

甲切管φ500NS形×5,290/挿し口ﾘﾝｸﾞ

甲切管φ500NS形×5,240/挿し口ﾘﾝｸﾞ

甲切管φ500NS形-3,130/挿し口ﾘﾝｸﾞ
甲切管φ500NS形×1,920/挿し口ﾘﾝｸﾞ

甲切管φ500NS形-5,650/挿し口ﾘﾝｸﾞ

甲切管φ500NS形-1,320/挿し口ﾘﾝｸﾞ

平成２８年度　工務第１７号

DIP-NSφ500 H=1.50

ゴム輪
栓撤去φ500NS形（単費）

（単費）

ﾗｲﾅφ500NS形-67
直管φ500NS形×1本(単費)【夜間】支給品

設　　計　　図

夜間施工分



 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

津　市　水　道　局

図面の種類

縮　 　尺 図面番号

請負業者名

名工  事  一身田大古曽ほか２町地内

－

N
o
.
2
0

N
o
.
1
9
+
4
9
.
2
8

BOX B800×
H600

ﾏｰｶｰ4本

BOX-B800×H600

曲管φ500×22°1/2NS形

2
9
2

9/12

ﾎﾟﾘｴﾙﾎﾞφ50

DIP
φ500

0
.8

6
(
P
Pφ

5
0
)

(P
Pφ

50
)

0.
30

0.50

(PPφ
50)

ﾎﾟﾘｴﾙﾎﾞφ50

（栓φ500NS形）
ﾎﾟﾘｵﾈｼﾞｿｹｯﾄφ50

ﾎﾟﾘｴﾙﾎﾞφ50

ﾎﾟﾘｴﾙﾎﾞφ50
6.
50
(PP

φ
50
)

0.50

0.50

(HIφ
50)

ﾎﾟﾘｵﾈｼﾞｿｹｯﾄφ50

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞφ50

(HIφ50)

0.80(PPφ50)

HIｴﾙﾎﾞφ50×2

側
溝

(H
Iφ

50
)

0.
34

ﾏｰｶｰ2本

配水管布設工事

【２工区】

配管詳細図（３）

配管詳細図（３）

泥吐工詳細図①

(No.18+6.00～No.21+6.23)

(No.18+6.00～No.21+6.23)

HIｴﾙﾎﾞφ50

C部断面図

C部断面図

金属入ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄφ50

平成２８年度　工務第１７号

挿し口ﾘﾝｸﾞ
甲切管φ500NS形×2,060

No
.19

+49
.2
8

No.
20

曲管φ500×22°1/2NS形
ﾏｰｶｰ2本

ﾗｲﾅφ500NS形-67 直管φ500NS形×1本

ﾏｰｶｰ2本
直管φ500NS形×8本

甲切管φ500NS形×2,600
挿し口ﾘﾝｸﾞ

栓撤去φ500NS形/ｺﾞﾑ輪

（単費）

N
o
.
1
8
+
6.0

0

DIP-NSφ500 H=1.69

直管φ500NS形×14本

N
o
.
2
1

No
.2
1+
6.
23

栓φ500NS形（単費）

泥吐工詳細図①

直管φ500NS形×1本

設　　計　　図



 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

津　市　水　道　局

図面の種類

縮　 　尺 図面番号

請負業者名

10/12

(No.28+34.00～EP)

(No.28+34.00～EP)

－

名工  事  一身田大古曽ほか２町地内
配水管布設工事

曲管φ500×90°NS形/ﾏｰｶｰ1本

曲管φ500×90°NS形/ﾏｰｶｰ2本

IP.
22

IP.
21

ﾗｲﾅφ500NS形-67

甲切管φ500NS形×1,750/挿し口ﾘﾝｸﾞ

1
,
5
1
0

1
,
1
9
0

DIP
φ500

（栓φ500NS形）

ﾎﾟﾘｵﾈｼﾞｿｹｯﾄφ50

ﾎﾟﾘｴﾙﾎﾞφ50

0.
30

 (
PP
φ
50)

ﾎﾟﾘｴﾙﾎﾞφ50

0.
8
6
(
P
Pφ

5
0
)

側溝

(HIφ
50)

(PPφ
50)

0.50

0
.
3
4

(HIφ
50)0.50

(
H
Iφ

5
0
)

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞφ50

HIｴﾙﾎﾞφ50×2

ﾎﾟﾘｵﾈｼﾞｿｹｯﾄφ50

1,750

1.16

【３工区】

詳 細 図③泥吐工詳細図②

配管詳細図（４）

配管詳細図（４）

φ
500

 H=
1.5

0m挿し口ﾘﾝｸﾞ

No.
31+

43.
67
H=1

.05
m

H=0.30m

ﾏｰｶｰ2本
排水T字管φ500×φ200NS形

ｿﾌﾄｼｰﾙ弁φ200NS形両受

乙切管φ200NS形×1,000

曲管φ200×90°NS形×2個/ﾏｰｶｰ1本

HIｴﾙﾎﾞφ50

泥吐工（No.31+43.67)
D部断面図

乙切管φ200NS形×1,050

曲管φ200×90°NS形

曲管φ200×90°NS形/ﾏｰｶｰ1本

甲切管φ200NS形×1,000/挿し口ﾘﾝｸﾞ

挿し口ﾘﾝｸﾞ

I
P
.
2
1

IP.22

E
P

NO.32

N
o
.3

1+
4
3.

67

N
o
.
2
8
+
3
4
.
0
0

D I
P-
N
S φ

5 0
0  
H
= 1
. 1
9
　

ﾗｲﾅφ500NS形-67

挿し口ﾘﾝｸﾞ

挿し口ﾘﾝｸﾞ

栓φ500NS形（単費）

直管φ500NS形×1本

直管φ500NS形×25本

直管φ500NS形×1本

乙切管φ500NS形×1,270

ﾏｰｶｰ8本

詳 細 図 ③泥吐工詳細図②

D部断面図

ｿﾌﾄｼｰﾙ弁φ500F型

短管1号φ500NS形

φ200

本管φ500

3
0
0

450

1500

泥吐工放流部詳細図
（No.31+43.67)

甲切管φ500NS形×3,390

金属入ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄφ50

曲管φ200×90°K形（単費）

平成２８年度　工務第１７号

ﾗｲﾅφ200NS形-41

不断水割Ｔ字管F型DIPφ500×φ500（全周パッキン）

水路取壊し・復旧工

設　　計　　図



 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

津　市　水　道　局

図面の種類

縮　 　尺 図面番号

請負業者名

名工  事  

－

一身田大古曽ほか２町地内

11/12

埋戻掘削
H+

4
98

H+
52

8

7
2
8

埋設標識ｼ-ﾄ×2箇所

埋設標識ｼ-ﾄ×3箇所

RC-40

埋戻し用砂

ﾏｰｶｰ

ﾏｰｶｰ
6
0
0

4
0
0

既設舗装版
再生密粒度As13
仮舗装

土
被

り
(H

）

5
2
8

H-
2
00

2
0
0

歩道φ500
(掘削深1.50m以上)

埋戻掘削

H+
52

8

7
2
8

埋設標識ｼ-ﾄ×2箇所

埋設標識ｼ-ﾄ×3箇所

埋戻し用砂

ﾏｰｶｰ

ﾏｰｶｰ

6
0
0

4
0
0

既設舗装版 仮舗装

土
被

り
(H

）

5
2
8

H-
2
00

2
0
0

県道φ500
(掘削深1.50m以上)

H+
4
28

1
0
0

埋戻掘削

H+
47

8

H+
5
28

7
2
8

埋設標識ｼ-ﾄ×2箇所

埋設標識ｼ-ﾄ×3箇所

RC-40

埋戻し用砂

ﾏｰｶｰ

ﾏｰｶｰ

6
0
0

4
0
0

既設舗装版
再生密粒度As13
仮舗装

土
被

り
(H

）

5
2
8

H-
2
00

2
0
0

市道φ500
(掘削深1.50m以上)

H-
25

0

再生密粒度As13

H-
23

0

埋戻

仮舗装

6
4
0

7
0
0

6
0
0

6
0

1
0
0

掘削

再生密粒度As13
既設舗装版

掘
削

深
2
0
0

掘削幅

アルミ製腹起し

切梁サポート
（水圧式）

軽量鋼矢板

土留工標準図（参考）

1.50～1.80

掘削深(ｍ） 矢板長(ｍ) 支保工段数

2.00 1

1.81～2.00 2.50 1

2.01～2.30 2.50 2

2.31～2.80 3.00 2

2.81～3.30 3.50 2

3.31～3.50 4.00

土留工寸法表

2

埋戻掘削

H+
93

2
9
3

埋設標識ｼ-ﾄ

RC-40

埋戻し用砂

ﾏｰｶｰ

4
0
0

既設舗装版 仮舗装

土
被

り
(
H）

9
3

H-
20

0

2
0
0

600

県道φ75
(掘削深1.50m未満)

1
0
0

H-
7 H-
25

0

再生密粒度As13

埋戻掘削

H+
22
0

4
2
0

埋設標識ｼ-ﾄ

RC-40

埋戻し用砂

ﾏｰｶｰ

4
0
0

既設舗装版 仮舗装

土
被
り

(H
）

2
2
0

H-
2
00

2
0
0

750

県道φ200
(掘削深1.50m未満)

1
0
0

H+
1
20

H-
2
50

再生密粒度As13

RC-40

埋戻掘削

H+
2
72

4
7
2

埋設標識ｼ-ﾄ

RC-40

埋戻し用砂

ﾏｰｶｰ

4
0
0

既設舗装版 仮舗装

土
被

り
(H

）

2
7
2

H-
2
00

2
0
0

800

県道φ250
(掘削深1.50m未満)

H+
17
2

埋戻掘削

H
+2

7
2

4
7
2埋戻し用砂

4
0
0

既設舗装版 仮舗装

土
被

り
(H

）

2
7
2

H
-2

0
0

2
0
0

(掘削深1.50m以上)
県道φ250

H+
1
72H
-2

50

再生密粒度As13

6
0
0

H
-2

5
0

ﾏｰｶｰ

ﾏｰｶｰ

埋設標識ｼ-ﾄ

埋設標識ｼ-ﾄ

再生密粒度As13

埋戻掘削

H+
22
0

4
2
0

埋設標識ｼ-ﾄ

RC-40

埋戻し用砂

ﾏｰｶｰ

4
0
0

既設舗装版 仮舗装

土
被
り

(H
）

2
2
0

H-
2
00

2
0
0

850

県道φ200
(掘削深1.50m以上)

1
0
0

H
+1

2
0

再生密粒度As13

H
-2

5
0

土 工 標 準 図 （１）

土工標準図（１）

配水管布設工事

ﾏｰｶｰ

埋設標識ｼ-ﾄ

6
0
0

4
5
0

埋戻し用砂

RC-40

φ50
泥吐工

平成２８年度　工務第１７号

550

850

1100 1100 1100

2
0
0

設　　計　　図

5
0

50 50 50

1
0
0 1
0
0 50

50 3
0

3
0 50

5
0

H-
25

0

5
0



図面番号

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

津　市　水　道　局

図面の種類

縮　 　尺

請負業者名

工  事  名 一身田大古曽ほか２町地内

－ 12/12

埋戻掘削

H+
3
93

5
9
3

埋戻し用砂

既設舗装版 仮舗装

土
被

り
(H

）

3
0
0

H
-2

0
0

2
0
0

県道不断水割Ｔ字管

93

延長：1.00m/箇所

(DIPφ75×φ75 掘削深1.50m以下）

1000

H+
2
93

再生密粒度As13

H
-2

5
0

RC-40

H
-2

5
0

再生密粒度As13

H+
57

2

RC-40

(DIPφ250×φ250 掘削深1.50m以上）

2
7
2

県道不断水割Ｔ字管

1750

2
0
0

H
-2

0
0

4
0
0

土
被

り
(H

）

仮舗装既設舗装版

埋戻し用砂

8
7
2

H
+6

7
2

掘削 埋戻

延長：1.70m/箇所

埋戻掘削

埋戻し用砂

既設舗装版 仮舗装

土
被

り
(H

）

5
2
8

H
-2

00

2
0
0

延長：2.10m/箇所

(DIPφ500×φ500 掘削深1.50m以上）

RC-40

2100

4
0
0

1
12

8

H
+
9
2
8

再生密粒度As13

市道不断水割Ｔ字管

H+
8
78

県道不断水割Ｔ字管

埋戻掘削

埋戻し用砂

既設舗装版 仮舗装

土
被

り
(
H）

5
2
8

H-
20

0

2
0
0
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計画現況

仮復旧部

影響範囲

歩　　　道

計画現況

仮復旧部

影響範囲

県道N5交通

300

計画現況

仮復旧部

市　　　道

上層路盤工(粒調砕石M-30)t=10㎝

不陸整正(補足材なし)

土 工 標 準 図 （２）

配水管布設工事

舗装復旧図（二次復旧） 舗装復旧図（本復旧）

土工標準図（２）

舗装復旧図（本復旧）
舗装復旧図（二次復旧）

基層工(粗粒度As20改質Ⅱ型)t=5㎝

表層工(密粒度As20改質Ⅱ型)t=5㎝ 表層工(再生密粒度As13)t=3㎝ 表層工(再生密粒度As13)t=5㎝

プライムコートPK-3

タックコートPK-4 プライムコートPK-3 プライムコートPK-3

平成２８年度　工務第１７号

不陸整正(補足材RC-40)t=2㎝ 不陸整正(補足材RC-40)t=2㎝
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