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 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

図　示 図面番号縮　尺

工　事　名

図面の種類

請負業者名

設　　計　　図

　　戸木町地内　配水管布設工事

平　面　図　（１） S=1:500

29.14

30.01
29.40

4-25
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29.19
29.16

29.38

29.14

29.28

28.92

28.94

28.93
28.93

30.15

29.01
29.02

28.99

29.51

28.99

29.20

29.17

30.2130.16

 既設水道管（W）

 新設水道管（W）

名　　　称

 ガ　ス　管（G）

 既設給水管（W）

線　種

 占用物件凡例

 電　　　気(E)

・・・　試掘位置

28.79

28.82 28.74

28.61
28.63

28.80
28.74 29.14

29.10

28.72

28.82

28.72

28.61

28.84

平成27年度施工済

29.12

29.07

平面図(1)

　平成28年度　工務第18号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（2）　N=1基

分岐接続管１

ソフトシール弁　φ200　N=1基　ソフトシール弁　φ100　N=1基

分岐接続管２

ソフトシール弁　φ200　N=1基　ソフトシール弁　φ100　N=1基

管渠L=1.5m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)N=1基

管渠L=1.5m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1) N=1基

管渠L=1.5m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1) N=1基

管渠L=1.5m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1) N=1基

管渠L=1.5m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1) N=1基ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1) N=1基

管渠L=1.5m 管渠L=1.5m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1) N=1基

管渠L=1.5m

L型側溝(1) L=63.4m　

L型側溝(1)L=23.8m
L型側溝(2)L=0.6m(3)L=1.2m L型側溝(1)L=115.1m(2)L=0.6m(3)L=1.8m
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DIPφ500NS形（今回施工区間）

試掘①　N-1箇所

試掘②　N-1箇所

試掘③　N-1箇所

試掘④　N-1箇所

コンクリート打設　N=1式

道路反射鏡φ80 2面(直柱)　N=1基

DIPφ500NS形　L=570.4mバタフライ弁φ500N=1基（今回施工区間）

HIφ50　L=10.9m
泥吐工１

泥吐工２
HIφ50　L=8.9m
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DIPφ200NS形　L=12.6m　DIPφ100NS形　L=0.6m

H

H



<DCIP φ500 H=1. 20>4-16

4-17

<VP φ
50>

<DCIP
 φ75 H=

1. 20>

G MPA3
00SW h

=4. 74

<DCIP φ500 H=1. 20>
4-15

c

c

<DCI P φ500 H=1. 20>

<VP φ
50>

<
D
C
I
P
 
φ

1
5
0
>

<DCIP
 φ75 H=

1. 20>

<
D
C
I
P
 
φ

7
5
 
H
=
1
.
2
0
>

<E φ125 16AP>

G 
M P

A 3
00

SW
 h

=4
.7

8

G MPA3
00SW h

=4. 74

G 
M P

A 3
0 0

S W
 h

=1
.2

0

< G
 M

P A
30

0 S
W  

h =
1.

3 5
>

4-12

H=25.0
28KBM.5

4-14

4-13

E φ125 1
6AP

E φ125 2
A

<
E
 
φ

1
2
5
 
8
A
P
>

〈
E 

φ
12

5 
2A

 P
FP

〉

〈
E  

φ
1 2

5 
1 3

B P
〉

b

b

No
.1

0

No
.9

IP
.1

4

IP
.1
3

No
.1

2

IP
.1

6

IP
.1

5

IP
.1

4

IP
.1

3

No
.1

1

E

天28.27

53タ233
T 第四幹36

桝

天28.47

雨水M天28.29雨水M

天28.34M

As

天28.29

桝
天28.32

桝桝
天28.34

M 天28.43

桝

E 53タ234

T

E

第四幹37

53タ232

M
天28.71

M
天28.71 天28.70

M

E 53タ235

天28.57

止 禁 車 駐

天28.67

天28.68

天28.50

天28.28

天28.28

As

T

自転車置場

Co

電気M

電気M
As

M
M

As

桝

T

M

止禁車駐
F

天28.27M

As

桝 天27.91

桝

天28.05

As

天28.07桝

天28.09

T 東洋サッシ引込1

天28.05雨水M

M

E 53タ244

E 53タ249

53タ241E
第四幹41T

E
T 第四幹40の1

53タ247
第四幹40T
53タ243E

止 停旦 一

(駐)

As

C

天28.07桝

E

T

53タ245

第四幹39
E
T
53タ231
第四幹38

天28.19

雨水M

M

天28.14

上水道

雨水M

止 停旦 一

E 53タ246

T

自転車置場

E 53タ234 天28.18

C

空

T

As

As

As

Co

As

天28.27M

引込5 引込4 引込3 引込2

Co

Co 第四幹40左1右3T
E 53タ254

As

Co

G

As

As

HP
φ

30
0

第四幹40左1右3直1T
53タ257E

As

桝 天27.91

仕

中電M

天27.97
中電M

天27.97

桝

天28.05

As

天28.07桝

天28.09
M 天28.00

雨水M
天27.98

T

天28.05雨水M

M

E 53タ244

E 53タ249

U-
30

0

E 53タ253
T 第四幹40左1右2E 53タ24ア

As

53タ241E
第四幹41T

As

E
T 第四幹40の1

53タ247
第四幹40T
53タ243E

天27.99

ガス

止 停旦 一

天27.97

天27.85

53タ255E

Co

(駐)

As

第四幹40直2
53タ242

T
E

中電M

上水道

空

第四幹40左1右1
53タ256

T
E

仕

第四幹40左1
53タ251

T
E

仕

仕

仕

(駐)

As

C

(駐)

Co

引込1

M底25.74
底25.88底25.88

桝底26.59
底26.66

底25.76
M底25.65

桝底26.57
底26.65 底26.64

HPφ600

底27.07

HPφ1200

HPφ500

HPφ1200

HP
φ
80
0

底25.97

桝底25.7
5

底26.91底26.92

底26.00

桝底26.80

底
2
6.
83

底26.74

底25.50
HPφ1200

VUφ480

底
26
.8
4

BO
X 
B1
80
0×

H1
00
0

M底25.49
底26.44底25.65

底26.45

HP
φ

60
0

底
26

.4
2

底
26

.4
2

HP
φ

60
0

底26.84

BOX B1800×H900

底26.08
桝底26.34

HPφ600

M底25.49
底25.65

底26.45

底26.84

HPφ1200

桝底26.37
底26.52底26.57

BOX B1800×H900

底25.76

HPφ600

底25.76
M底25.65

桝底26.57
底26.65 底26.64

底
26

.0
4
H P

φ
9 0

0

桝底25.60

M底25.44
底25.50

底25.62

HPφ1200

HPφ600

底25.59

VUφ480

底
2 6
. 8
4

BO
X 
B1
80
0×

H1
00
0

M底25.49
底26.44底25.65

底26.45

HP
φ

60
0

底
26

.4
2

底
26

.4
2

HP
φ

60
0

底26.84

BOX B1800×H900

底26.08
桝底26.34

底
2 5

. 5
2

HP
φ

1 3
5 0

底26.42

HPφ1200

底25.58

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

津　 市　 水　 道　 局

縮　尺 図　示

工　事　名

請負業者名

図面の種類

図面番号

設　　計　　図

　　戸木町地内　配水管布設工事
 既設給水管（W）

 ガ　ス　管（G）

名　　　称

 新設水道管（W）

 既設水道管（W）

 占用物件凡例

線　種

・・・　試掘位置

 電　　　気(E)

S=1:500

P O T S P O T S

28.57

28.48

28.58

26.83

27.26

28.4128.41

平　面　図　（２）

24.44

25.19

24.51

24.42

25.10

25.98

25.41

26.83

28.41

27.70

27.26

28.01

28.44

28.29

25.2025.3226.6827.38

28.35

27.86

28.41

27.95

　平成28年度　工務第18号

平面図(2)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2)　N=1基

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1) N=1基
管渠L=1.5m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1) N=1基
管渠L=1.5m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1) N=1基
管渠L=1.5m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1) N=1基
管渠L=1.5m

道路反射鏡φ80 1面（直柱）N=1基
EP

L型側溝(1)L=26.7m(2)L=1.2m L型側溝(1)L=87.1m(2)L=1.2m

工業用水

L型側溝(1)L=10.8m(2)L=1.2m
L型側溝(3)L=4.2m

EP

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1) N=1基
管渠L=1.5m

DIPφ500NS形（今回施工区間）

試掘⑤　N=1箇所

試掘⑥　N=1箇所

試掘⑦　N=1箇所

試掘⑧　N=1箇所
試掘⑨　N=1箇所

試掘⑩　N=1箇所

管渠L=1.5m

c

c

別途工事区間

No
.1

3

分岐接続管４

夜間施工　DIPφ500NS形　L=113.2m　バタフライ弁φ500N=2基（今回施工区間）

DIPφ200NS形　L= 1.9m

分岐接続管３

DIPφ200NS形　L=0.9m
DIPφ100NS形　L=0.5m

DIPφ100NS形　L=4.3m
DIPφ200NS形　L=0.9m
泥吐工３
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DIPφ75NS形　 L=5.5m

DIPφ150NS形　L=12.1m
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00

設　　計　　図

横 断 面 図 (１) S=1:100

1:100

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

津　 市　 水　 道　 局

請負業者名

工　事　名

図面の種類

縮　尺 図面番号

　　戸木町地内　配水管布設工事

No.3
GH=28.91

 新設水道管 DIPφ500 
 既設水道管　DCIPφ500

 水路　HPφ300

No.4
GH=28.75

 新設水道管 DIPφ500 
工業水道　φ200

 既設水道管　DCIPφ500

 水路　HPφ400
 水路　□1800×900

12.63

1.97 9.04

7.15 1.89

1.62

13.84

12.18 1.66

　平成28年度　工務第18号

横 断 面 図 (１)
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As CoAsAs
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Co
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15
00

No.1
GH=29.08

 既設水道管　DCIPφ500

 新設水道管 DIPφ500 

 水路　HPφ300

No.2
GH=28.99

 新設水道管 DIPφ500 
 既設水道管　DCIPφ500

 水路　HPφ300

12.89

9.051.96

7.16 1.89

1.88

12.65

9.042.00

7.14 1.90

1.61

As

Co

Co As Co As
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3/17



15
00

15
00

15
00

12. 06

8. 951. 52 1. 59

8. 86

15
00

15
00

As

Co

Co Co As Co AsAs

Co As AsCo Co As AsCo
Co

Co As

AsCo
CoCo As As CoAs

Co As

As
Co

AsAs

CoAs

CoCo As As As
Co

Co As

設　　計　　図

S=1:100

1:100
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 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名

図面の種類

請負業者名

縮　尺 図面番号

　　戸木町地内　配水管布設工事

No.5
GH=28.68

 新設水道管 DIPφ500 

工業水道　φ200

 既設水道管　DCIPφ500

 水路　HPφ400  水路　□1800×900

No.6
GH=28.60

 新設水道管 DIPφ500 
 既設水道管　DCIPφ500

 水路　HPφ500  水路　HPφ600

 水路　□1800×900

 新設水道管 DIPφ500 
 既設水道管　DCIPφ500

0. 09

 水路　HPφ1200

 水路　HPφ500  水路　□1800×900

No.7
GH=28.46

 新設水道管 DIPφ500 
 既設水道管　DCIPφ500

 水路　HPφ1200

 水路　HPφ500  水路　□1800×900

No.8
GH=28.41

No.9
GH=28.24

 新設水道管 DIPφ500 

 既設水道管　DCIPφ500

 水路　HPφ1200

 水路　HPφ500
 水路　□1800×900

横 断 面 図 (２)

1.20 2.06 9.17 6.13

5.600.53

横 断 面 図 (２)

　平成28年度　工務第18号

12.07

1.59 8.91

8.77 0.14

1.57

4.42

11.98

1.41 9.06 1.51

0.86 0.65

DL=25.00

DL=25.00

DL=25.00

DL=25.00

DL=25.00

18.56

Co

Co
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GH=27.86

15
00

 既設水道管　DCIPφ500
 新設水道管 DIPφ500 

 既設上水管

Co

Co

Co

As Co
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2.70 5.00

DL=25.00

No.13

設　　計　　図

S=1:100

1:100
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 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

図面の種類

請負業者名

縮　尺

工　事　名

図面番号

　　戸木町地内　配水管布設工事

横 断 面 図 (３)

　平成28年度　工務第18号

横 断 面 図 (３)

GH=28.03
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設　　計　　図

図　示

図面の種類

請負業者名

縮　尺 図面番号

津　 市　 水　 道　 局

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名

配管詳細図（１） S=1:200

GL 

Ａ部詳細図 S=1:100 雨
水

　 HP
φ

150
0　

H=2
6.

83

4-25

Ａ部詳細

曲管(φ500×45°)NS形 ライナ(φ500)NS形-67
曲管(φ500×45°)NS形

ライナ(φ500)NS形-67

　　戸木町地内　配水管布設工事ライナ(φ500)NS形-67

23
40

挿し口加工(φ500)NS形-1口
甲切管(φ500)NS形-1118

挿し口加工(φ500)NS形-1口
甲切管(φ500)NS形-3004

F付Ｔ字管(φ500×75)NS形
補修弁(φ75)H=200(単費)
フランジ短管(φ75)H=500
補修弁(φ75)H=100
急速空気弁(φ75)

a

a

　平成28年度　工務第18号

配管詳細図(1)

ライナ(φ500)NS形-67
挿し口加工(φ500)NS形-1口

甲切管(φ500)NS形-1348

曲管(φ500×45°)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

曲管(φ500×45°)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

曲管(φ500×45°)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

曲管(φ500×45°)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

A

A

No.0

直管(φ500)NS形-2本

ライナ(φ500)NS形-67
直管(φ500)NS形-1本

泥吐き管(仮設)　撤去工
受口用栓(φ500)NS形　撤去工

ライナ(φ500)NS形-67

曲管(φ500×11°1/4)NS形

甲切管(φ500)NS形-4254
曲管(φ500×5°5/8)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

挿し口加工(φ500)NS形-1口

直管(φ500)NS形-1本

ライナ(φ500)NS形-67

挿し口加工(φ500)NS形-1口

ライナ(φ500)NS形-67

甲切管(φ500)NS形-3000

乙切管(φ500)NS形-2104
挿し口加工(φ500)NS形-1口

バタフライ弁両受付（φ500）NS形
直管(φ500)NS形-1本
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設　　計　　図

図　示

図面の種類

請負業者名

縮　尺 図面番号

津　 市　 水　 道　 局

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名

配管詳細図（２） S=1:200

GL 

S=1:100

ライナ(φ200)NS形-41

直管(φ200)NS形-1本
ライナ(φ200)NS形-41

挿し口加工(φ200)NS形-1口
乙切管(φ200)NS形-3020

継輪(φ200)NS形
特殊割押輪(φ200)NS形-2個

挿し口加工(φ200)NS形-1口
甲切管(φ200)NS形-3000

乙切管(φ100)NS形-1000
挿し口加工(φ100)NS形-1口

短管1号(φ100)NS形

　　戸木町地内　配水管布設工事

直管(φ500)NS形-6本

曲管(φ200×22°1/2)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

曲管(φ200×22°1/2)NS形（ﾏｰｶｰ1本）

排水Ｔ字管(φ500×200)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

受口用栓(φ200)NS形（ﾏｰｶｰ1本）

ソフトシール弁両受付(φ200)NS形

配管詳細図(2)

　平成28年度　工務第18号

直管(φ500)NS形-2本

乙切管(φ200)NS形-2000
挿し口加工(φ200)NS形-1口

二受Ｔ字管(φ200×100)NS形（ﾏｰｶｰ1本）

HP
φ
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0

HPφ300

底27.69
桝底27.58

底27.69

HPφ300

桝底27.67
底27.76 底27.79

ライナ(φ500)NS形-67
消火栓(φ75)
補修弁(φ75)H=100
フランジ短管(φ75)H=500
補修弁(φ75)H=200(単費)
F付Ｔ字管(φ500×75)NS形

直管(φ500)NS形-2本

挿し口加工(φ500)NS形-1口
乙切管(φ500)NS形-4882

甲切管(φ200)NS形-1338
挿し口加工(φ200)NS形-1口

不断水仕切弁(φ100)（VP）全周パッキン

Ｂ部詳細図

Ｂ部詳細

ﾏｰｶｰ2本

不断水丁字管(φ100×φ100)（VP)全周パッキン（ﾏｰｶｰ1本）
ソフトシール弁(φ100)

金属入バルブソケットφ50 N=1個

泥吐工１
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塩ビ管(HI)φ50 L=10.9m
塩ビエルボ(HI)φ50 N=5個
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設　　計　　図

図　示

図面の種類

請負業者名

縮　尺 図面番号

津　 市　 水　 道　 局

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名

配管詳細図（３） S=1:200

ライナ(φ500)NS形-67

ライナ(φ500)NS形-67

ライナ(φ500)NS形-67

　　戸木町地内　配水管布設工事

甲切管(φ500)NS形-3948
挿し口加工(φ500)NS形-1口

甲切管(φ500)NS形-3295
挿し口加工(φ500)NS形-1口

直管(φ500)NS形-5本

直管(φ500)NS形-3本

ﾏｰｶｰ2本

曲管(φ500×22°1/2)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

曲管(φ500×22°1/2)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

曲管(φ500×5°5/8)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

　平成28年度　工務第18号

配管詳細図(3)

c

c

直管(φ500)NS形-3本
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設　　計　　図

図　示

図面の種類

請負業者名

縮　尺 図面番号

津　 市　 水　 道　 局

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名

配管詳細図（４） S=1:200

ライナ(φ200)NS形-41
甲切管(φ200)NS形-1338
挿し口加工(φ200)NS形-1口

S=1:100

GL 

挿し口加工(φ500)NS形-1口

直管(φ500)NS形-1本

挿し口加工(φ200)NS形-1口
乙切管(φ200)NS形-4000

継輪(φ200)NS形
特殊割押輪(φ200)NS形-2個

挿し口加工(φ200)NS形-1口
乙切管(φ200)NS形-2141

甲切管(φ200)NS形-3000
挿し口加工(φ200)NS形-1口

短管2号(φ100)NS形

ライナ(φ500)NS形-67

　　戸木町地内　配水管布設工事

直管(φ500)NS形-2本

排水Ｔ字管(φ500×200)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

曲管(φ200×22°1/2)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

曲管(φ500×5°5/8)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

二受Ｔ字管(φ200×100)NS形（ﾏｰｶｰ1本）

受口用栓(φ200)NS形（ﾏｰｶｰ1本）

曲管(φ200×22°1/2)NS形（ﾏｰｶｰ1本）

配管詳細図(4)

　平成28年度　工務第18号

ソフトシール弁両受付(φ200)NS形

直管(φ500)NS形-5本
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d

d

直管(φ500)NS形-4本

As

(駐)

As

As
E 53タ315

E
T

53タ314
第四幹31右1

Co
As

中工水
空

E 53タ214F

As

C

天28.78M

天28.73

浄

M 天28.87

M

天28.72

仕

仕

中工水
天28.70

第四幹31
53タ312

T
E

53タ313E

天28.69
桝

As

不断水仕切弁(φ100)（VP)全周パッキン

Ｃ部詳細図

Ｃ部詳細
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不断水丁字管(φ100×φ100)（VP)全周パッキン（ﾏｰｶｰ1本）
ソフトシール弁(φ100)

金属入バルブソケットφ50 N=1個
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塩ビ管(HI)φ50 L=8.9m
塩ビエルボ(HI)φ50 N=5個
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設　　計　　図

図　示

図面の種類

請負業者名

縮　尺 図面番号

津　 市　 水　 道　 局

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名

配管詳細図（５） S=1:200

挿し口加工(φ500)NS形-1口
ライナ(φ500)NS形-67

甲切管(φ500)NS形-2015
挿し口加工(φ500)NS形-1口

ライナ(φ500)NS形-67

　　戸木町地内　配水管布設工事

曲管(φ500×22°1/2)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

曲管(φ500×22°1/2)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

ﾏｰｶｰ2本

ライナ(φ500)NS形-67
挿し口加工(φ500)NS形-1口
甲切管(φ500)NS形-1761

ライナ(φ500)NS形-67

配管詳細図(5)

　平成28年度　工務第18号

曲管(φ500×22°1/2)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

曲管(φ500×22°1/2)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

直管(φ500)NS形-7本 直管(φ500)NS形-4本

d

d

直管(φ500)NS形-1本
甲切管(φ500)NS形-1402
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設　　計　　図

図　示

図面の種類

請負業者名

縮　尺 図面番号

津　 市　 水　 道　 局

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名

配管詳細図（６） S=1:200

STOPSTOP

　　戸木町地内　配水管布設工事

ライナ(φ500)NS形-67
消火栓(φ75)
補修弁(φ75)H=100
フランジ短管(φ75)H=500
補修弁(φ75)H=200(単費)
F付Ｔ字管(φ500×75)NS形

直管(φ500)NS形-13本

配管詳細図(6)

　平成28年度　工務第18号
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設　　計　　図

図　示

図面の種類

請負業者名

縮　尺 図面番号

津　 市　 水　 道　 局

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名

配管詳細図（７） S=1:200

　　戸木町地内　配水管布設工事

ﾏｰｶｰ2本

配管詳細図(7)

　平成28年度　工務第18号

直管(φ500)NS形-12本
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図　示

図面の種類

請負業者名

縮　尺 図面番号

津　 市　 水　 道　 局

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名

配管詳細図（８） S=1:200

S=1:100

GL 

挿し口加工(φ100)NS形-1口
乙切管(φ100)NS形-973

水路
1500×820

　　戸木町地内　配水管布設工事
　平成28年度　工務第18号

配管詳細図(8)

曲管(φ100×45°)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

両受曲管(φ100×45°)NS形（ﾏｰｶｰ1本）
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夜間施工分
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津　 市　 水　 道　 局

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

S=1:100

　　戸木町地内　配水管布設工事

Ｆ部詳細
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Ｆ部詳細図 S=1:100
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Ｈ部詳細

Ｇ部詳細

Ｇ部詳細図
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曲管(φ75×45°)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

ライナ(φ500)NS形-67

曲管(φ500×22°1/2)NS形
（ﾏｰｶｰ2本）

挿し口加工(φ500)NS形-1口
甲切管(φ500)NS形-1500
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挿し口加工(φ500)NS形-1口
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Ｈ部詳細図

Ｉ部詳細図

Ｉ部詳細
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配管詳細図(9)

　平成28年度　工務第18号
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不断水丁字管（バルブ付）(φ75×φ75)DIP全周パッキン（ﾏｰｶｰ1本）

甲切管(φ75)NS形-805

配管詳細図（９） S=1:200
夜間施工分
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曲管(φ500×45°)NS形（ﾏｰｶｰ2本）

排水Ｔ字管(φ500×200)NS形（ﾏｰｶｰ2本）
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2次復旧仮復旧
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舗装構成図
S=1:20

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。
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図面の種類
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設　　計　　図

土工定規図

表層　再生密度ｱｽｺﾝ(13)t=3cm 
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 

 表層　再生密度ｱｽｺﾝ(13)t=3cm 

　　戸木町地内　配水管布設工事
　平成28年度　工務第18号

土工及び舗装構成図 S=1:30

土工及び舗装構成図

 不陸整正(補足材あり 2cm)

表層　再生密度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm 
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 

仮復旧

50

 表層　再生密度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm 
 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 

 不陸整正(補足材あり 2cm)
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土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

0.03

0.03

H=2.50･2段

1.50

φ528.0

1.10

1.10 1.10

2.18

1.38

0.58

掘削幅(m)

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

土被り(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

0.05

0.05

φ528.0

1.10

2.30

3.06

2.26

0.58
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DIPφ500 土被り=2.00m　 市道 車道
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仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

既設舗装(m)
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土被り(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

H=3.00･2段

φ528.0

2.00

0.05

0.05

1.10

2.73

1.93

0.58

DIPφ150

H=2.00･1段

DIPφ150 土被り=1.50m　 市道 車道

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)
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土被り(m) 1.50
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DIPφ150 土被り=0.80m　 市道 車道
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仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)
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0.39
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土被り(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

なし

φ118.0

0.36

0.56

0.65

0.05

0.05

0.80

DIPφ100 土被り=1.50m　 市道 車道

掘削幅(m)

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

土被り(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

0.05

H=2.00･1段

φ118.0

1.50

0.05

0.20

0.85

1.33

1.06

0.26

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

掘削幅(m)

土被り(m)

φ169.0

0.05

既設舗装(m)

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

なし

0.05

埋設管外径(mm)

掘削幅(m)

土被り(m)

φ169.0

市道 車道 市道 車道

0.80

1.05

0.05

1.28

0.58

0.68

なし

0.80

1.20

0.05

1.34

0.66

0.66

DIPφ200 土被り=2.00m　 市道 車道

掘削幅(m)

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

土被り(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

H=2.50･2段

0.05

0.05

φ220.0

2.00

0.85

1.84

1.49

0.32

掘削幅(m)

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

土被り(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

なし

0.05

0.05

PP・HIφ50 土被り=0.80m　 市道 車道
φ60

0.80

0.55

0.45

0.30

0.14

PP・HIφ50

掘削幅(m)

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

土被り(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

なし

φ118.0

0.05

0.05

0.80

 市道 車道

1.20

0.66

1.34

0.61

DIPφ100 土被り=2.00m　 市道 車道

掘削幅(m)

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

土被り(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

H=2.50･2段

φ118.0

0.05

0.05

2.00

0.85

1.76

1.49

0.26

DIPφ200

DIPφ200 土被り=1.50m　 市道 車道

掘削幅(m)

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

土被り(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

0.05

H=2.00･1段

0.05

φ220.0

1.50

DIPφ200 土被り=0.80m　 市道 車道

掘削幅(m)

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

土被り(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

0.41

0.73

0.75

0.80

0.05

0.05

φ220.0

なし

0.85

1.42

1.06

0.32 0.28

掘削幅(m)

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

土被り(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

なし

φ118.0

0.05

0.05

0.80

1.00

1.17

0.55

0.61

DIP φ75

DIPφ 75 土被り=2.00m　 市道 車道

H=2.50･2段

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

既設舗装(m)

掘削幅(m)

床堀(m3)

0.05

0.05

埋設管外径(mm)

土被り(m) 2.00

φ 93.0

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m) なし

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

掘削幅(m)

土被り(m)

床堀(m3)

0.60

φ 93.0

0.05

0.05

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m) なし

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

掘削幅(m)

土被り(m)

床堀(m3)

φ 93.0

0.05

0.05

0.85

1.74

1.49

0.24

0.75

0.57

0.17

DIPφ 75 土被り=1.20m　 市道 車道

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

既設舗装(m)

掘削幅(m)

床堀(m3)

0.05

0.05

埋設管外径(mm)

土被り(m)

φ 93.0

市道 車道

1.20

1.00

1.54

0.95

0.59

1.20

1.20

1.73

1.14

0.52

掘削幅(m)

仮復旧 表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）(m)

既設舗装(m)

埋設管外径(mm)

土被り(m)

①埋戻し(再生砕石 RC-40)(m3)

土留め（軽量鋼矢板・支保工）(m)

②埋戻し(埋戻し用砂)(m3)

床堀(m3)

H=3.00･2段

φ528.0

0.05

0.05

1.10

DIPφ500 土被り=2.06m　 市道 車道

2.06

2.79

1.99

0.58

1.20

H=2.00･1段

DIPφ150 不断水丁字管土被り=0.80mL=1.0m DIPφ150 不断水仕切弁土被り=0.80mL=1.3m

 市道 車道
VPφ100　不断水丁字管 土被り=0.80mL=1.0m VPφ100　不断水仕切弁 土被り=0.80mL=1.2m

DIPφ 75 不断水丁字管土被り=1.20mL=1.0m DIPφ 75 不断水仕切弁土被り=1.20m　L=1.3m 市道 車道

（
15

0,
20

0）
※
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津　 市　 水　 道　 局

 ※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

図　示 図面番号縮　尺

工　事　名

図面の種類

請負業者名

　　戸木町地内　配水管布設工事
　平成28年度　工務第18号

設　　計　　図

個

m3

m2

摘　　要
数量

単位規　　格名　　称

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

集水桝

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型側溝

均し型枠

C-170（BB)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付

300*300*600

10.0

(1)

1
0
0 5
0

T-25(滑止めﾀｲﾌﾟ)

□W2

ｈ W
2

W2W
1

W1

□W1
□W3

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞについて、車道に使用する場合は110°開閉式を用いること。

300
30
0

1
0
5

6
1
0

1
0
0
5
0

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB

300
460
560

7
5

m2RC-40

m3

m2

W3

W2

W1

mm

mm

mm

mm

備 考

基 礎 材

タ イ プ

蓋タイプ(Gr)

ｈ

-

620

300

520

600

300A

3.84

10.00

(2)
単 位規　格名　　称

数 量

t=50

PU桝同等品以上

18-8-25(BB)ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

現場打ち基礎板(2)

基 面 整 正

T-25 細目

m3

m2基面整正

18-8-25(BB)ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

1
7
5 1
0
0 10.0

0.14

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)

S=1:40

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2)
S=1:40

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

10.00

0.31

0.22

0.05

3.14
現場打ち基礎板(2)

1:3敷モルタル

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均し型枠

基面整正

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型側溝

C-170(BB)

名　　称 規　　格 単位 摘　　要

10.0m当り

数量

個

m3

m2
m3

m2

16.5

5.00

－

－

5.00

16.5

2.00

－

0.50

5.00

鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ L型

現 場 打 ち 基 礎 板 ( 1 )

敷モルタル 1:3

現場打ち基礎板

8
5

300 100

400100

500

鉄筋コンクリートL型 300

均しコンクリート

(
1
0
5
)

(
5
0
)

1
5
5

1
0
0

5
5

1
0
0

3
0

3
0

1
0
0

9
0

500

※(2)型は、斜乗入用のL型側溝とする。
(3)型は、乗入用のL型側溝とし、( )寸法とする。

0.15 0.15

(1)(2) (3)

S=1:20

L型側溝(1)(2)(3)

(1) (2)

※(2)は集水桝用

名　　称 規　　格 単位 摘　　要

B

型枠

L

溶接金網

路盤紙

ｺﾝｸﾘｰﾄ

参考重量 1枚当り

D6 100*100

ｸﾗﾌﾄ紙

18-8-25(BB)

m

m

kg

m2
m2
m2
m3

2.00

1.00

10.00

0.50

235.0

B

50 B-100 50

1
0
0

50
5
0

L
-
1
0
0

L

コンクリート　
50 0 * 2 0 0 0 * 1 0 0 620*620*100

7.60

現場打ち基礎板

S=1:40

溶接金網

溶接金網

0.38

2.48

3.84

2.70

0.62

0.62

89.3

5.00

1
0
0

1
0
0

100100

平
均

 
H

管渠

埋戻材
(RC-40)

名　　称 規　　格 単位

10.0m当り

塩化ﾋﾞﾆﾙ管

基面整正

平均長 H

砂基礎

管径

m

m

m

m2
m3

摘　　要
VPφ200

10.0

外径

S=1:40

1.36

4.16

0.216

0.12

CL

45004500

9000

計画高
CL

側溝天(右)

No,3+13.03 No,3+33.5 No,4 No,4+24.2 No,4+39.5 No,5 No,5+12.41

28.907

28.817

28.932

28.842

28.908

28.815

28.847

28.757

28.825

28.705

28.778

28.672

28.745

28.655

No,5+30.9

28.705

28.596

No,6

28.704

28.582

No,6+20.8

28.657

28.555

No,6+28.5

28.644

28.537

No,6+40.8

28.602

28.512

No,7

28.599

28.509

No,7+11.0

28.564

28.474

No,7+30.9

28.520

28.430

No,8

28.482

28.392

No,8+3.2

28.470

28.380

No,8+23.3

28.405

28.348

No,8+43.1

28.405

28.310

No,9

28.389

28.385

No,9+9.3

28.365

28.275

No,9+11.2

28.357

28.267

No,9+13.3

28.355

28.265

No,9+33.2

28.315

28.225

No,9+39.0

28.305

28.215

No,9+41.5

28.270

28.180

No,10

28.197

28.107

No,10+3.3

28.177

28.087

No,10+22.8

28.168

28.078

No,11

28.119

28.029

No,11+30.85

28.027

27.993

標準断面図（L型側溝）
各種構造図

※側溝天とは、L型側溝道路肩側の高さを示す。

基

基ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目
ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付

各種構造図

標準断面図(L型側溝)

10基当り

10基当り

基

10基当り

基
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