
質問に対する回答書 

（見積に関する質問に対する回答） 

 
工事等番号  平成２９年度営教総補第４号 
工事等件名  津市立藤水小学校大規模改造（第一期）工事  
 
上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 
設計図書等の

ページ箇所 質 問 内 容 回  答 

  
国土交通省が平成２８年１２月に

公共建築工事共通費積算基準の改定

をしましたが、本案件も同様の積算

基準に準じていると考えてよろしい

でしょうか。 
 

 
積算時点における最新の積算基準に

基づき積算しています。 

  
Ａ－１０内部仕上表３Ｆコンピュ

ーター室の床がＯＡフロアＨ４０と

あり、積算Ｐ．１８にフリーフロア

乾式遮音二重床Ｈ＝４０と摘要に記

載されています。Ｈ＝４０で遮音の

二重床は不可能ですので、置敷きＯ

Ａフロアで見積をしてもよろしいで

しょうか。 
 

 
貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

 
設 計 書 
Ｐ５２ 
設 計 図 
Ａ－２１ 
Ａ－２２ 
 

 
特別教室棟が、図面では、外壁改

修工事外となっており複層塗材Ｅの

施工場所がございません。ご指示お

願いします。 

 
アルミ製建具新設後の建具周囲部分

です。 

 
設 計 書 
Ｐ８ 
Ｐ２８ 

 
下地シンダーコンクリートモルタ

ル補修の施工範囲が、不明です。ご

指示お願いします。 
 

 
図面番号Ａ－７１のとおりです。 

 
設 計 図 
Ａ－１３０ 
 
 

 
目隠しフェンス（鋼板＋単管仕様）

Ｈ＝３，０００（新設）とあります

が一般的に仮設で仮囲いとして施工

する程度の物と考えて宜しいです

か。又、建築図と設備図では目隠し

フェンスの位置が違っていますが建

築図面を正と考えて宜しいですか。

 
貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 



 
仮設便所（洋便器２ヶ所）は工事

終了後撤去と考えて宜しいですか。

又、便所の仕様は汲取式簡易水洗と

考えて宜しいですか。 
 

 
貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

 


