
質問に対する回答書 

（見積に関する質問に対する回答） 

 
工事等番号 平成２９年度営子推生学北補第６号  
工事等件名 津みどりの森こども園整備に伴う津市立神戸幼稚園増築その他工事   

 
上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 
設計図書等の

ページ箇所 質 問 内 容 回  答 

  
国土交通省が平成２８年１２月に

公共建築工事共通費積算基準の改定

をしましたが、本案件も同様の積算基

準に準じていると考えてよろしいで

しょうか。 

 
積算時点における最新の積算基準

に基づき積算しています。 

 
設計図 
Ａ－９８ 

 
ピクトサインについてタモ集成材

ｔ１８表示ＵＶ印刷（屋外の場合はイ

ンクジェットシート又は、カッティン

グシート）でも可でしょうか。 

 
設計図書のとおりとします。 

 
設計図 
Ａ－１５～ 
Ａ－２０、 
Ａ－１０６ 

 
Ａ－１５～２０仕上げ表及びＡ－

１０６に記載の洋室・和室用床パネル

ｔ=１５０がありますが、設計図の仕

様を御指示してください。尚、参考と

して、メーカー名及び商品名を教えて

下さい。 

 
設計図書のとおりとします。 
メーカー及び商品名は、油化三昌建

材株式会社、ネダフォーム同等品とし

ます。 

 
設計図 
Ａ－７３ 

 
Ａ－７３「天井伏図」にある破線は、

天井開口補強の位置ですか。更に、図

示以外の天井開口補強の部分は有り

ますか。 

 
破線は、設備分の天井開口補強の位

置になります。 
また、他に天井開口補強は必要ない

と考えます。 

 
設計図 
Ｓ－０９ 
Ｓ－０９ａ 

 
基礎柱の後打ちコンクリート部の

配筋詳細が記載されておりません。配

筋要領をご指示ください。 

 
土間下端まで、Ｄ１０＠１５０タテ

ヨコ共になります。 



 
設計図 
Ｓ－０１ 
Ｓ－０８ 
 

 
既設コンクリート杭の打設数量に

ついて、Ｓ－０１図の杭の構成表に

は、Ｐ１（１８本）：Ｐ２（３０本）：

Ｐ３（１２本）と記載がされています

が、Ｓ－０８図の基礎伏図の基礎伏せ

図の表記では、Ｐ１（１８本）:Ｐ２（３

１本）:Ｐ３（１１本）と記載されてお

ります。どちらを「正」と考えればよ

ろしいでしょうか。 

 
図面番号Ｓ－０１を正とします。 
なお、図面番号Ｓ－０８のＸ５軸－

Ｈ軸は、Ｐ３が正となります。 
 

 
設計書 
Ｐ２８ 
 

 
複層塗材Ｅ：押出セメント板面下地

調整（Ｃ１）の施工は、不可だと思わ

れます。下塗材仕様のご確認お願いし

ます。 

 
標準仕様書１５．５．５（ｅ）に基

づきます。 

 
設計書 
Ｐ５３ 
 

 
端末金物：アルミ製 ５０×２とあ

りますが、ウレタン塗膜防水で必要で

しょうか。製品名ご指示お願いしま

す。 

 
図面番号Ａ－１００のとおりとし

ます。 

 


