
質問に対する回答書 

 
工事等番号  平成２９年度営教総補第１３号 
工事等件名  津市立新町小学校大規模改造（第二期）工事  

 
上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 
設計図書等の

ページ箇所 
質 問 内 容 回  答 

 
設計図 
Ａ－３６ 
Ａ－４２ 

 
Ａ－３６図でＦ－１ ２・３階の

建具シーリング打替えになっていま
すが、打替え用の外部足場を組むと
Ａ－４２図の仮囲いの外に組まなく
てはなりません。夏休み中であれば
足場を組むことは可能ですか。 
 

 
建具のシーリング打替えは、内部の

みとなるため、打替え用の外部足場は

必要ありません。 

 
設計図 
Ａ－４４ 

 
特別教室棟の校長室前の仮囲いの

撤去時期をご指示下さい。 

 
夏季休暇終了前に受ける中間検査ま

でに撤去すること。 

 
特別教室棟のふれあいホールに設

置する仮設教室間仕切り(１１４条

区画壁)の解体時期をご指示下さい。

 又、その壁に設置するアルミ引き

戸(６ヶ所)の形状をご指示下さい。

 

  
 本工事では解体しません。 
 又、アルミ引き戸の形状は、幅１,８
００ｍｍ×高さ１,８００ｍｍ、枠見込

７０ｍｍ程度です。 

 
設計図 
Ａ－４５ 

 
 同じく２階の第二理科室に設置す
る仮設間仕切り(１１４条区画壁)の
解体時期をご指示下さい。 
 又、その壁に片開き戸があるよう
に思われますが必要ですか。必要で
あれば材質・形状をご指示下さい。
 

 本工事では解体しません。 
 又、片開き戸については、設計図書
のとおりです。材質・形状は、アルミ
製、幅９００ｍｍ×高さ１,８００ｍ
ｍ、枠見込７０ｍｍ程度です。 

 
設計図 
Ｍ－５ 
Ｍ－３ 
 
 
 
 
 
 

 
消火設備工事ですが、Ｍ－５普通

教室棟図面内において、改修図内に

消火器の記載がなくなっております

が、こちらは撤去と考えてよろしい

でしょうか。 
また、Ｍ－３衛生機器表、内訳書

に記載がございませんが本工事図面

内にある消火器は、今期工事にて更

新と考えてよろしいでしょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま
せん。図面番号Ａ－１１、Ａ－１２の
とおりです。 

 


