
質問に対する回答書 

 

工事等番号  平成 30 年度下施排継第 1 号 

工事等件名  藤方排水機場電気設備（自家用発電機等）改築工事  

 

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 

設計図書等のページ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計書 

P21  
2(6)  
 

自家用発電機（新）設置に伴う既

設盤改造や盤内配線変更を含む回路

変更、機能増設ならびに組合せ試験、

既設図面の修正は「仕様書第 2 章施

工 2-(6)その他必要な工事」に含まれ

るという認識でよろしいでしょう

か。 

 貴見のとおり解して差し支

えありません。 

設計書 

P22 
3(3) 

発電機中継盤仕様について 

仕様書の第 2 章工事施工(3)発電機

中継盤(オ)機能について 

新設自家用発電機付属の発電機盤

と連動し、操作、故障表示、計測値

表示等の機能を持たせ、既設電気設

備との互換性を持たせることと記載

されていますが 

①連動の内容をご指示ください。 

②遮断器の操作は現場のみの操作で

考えてよろしいでしょうか。 

③既設設備との互換性をもたせるこ

ととなっていますが具体的にどのよ

うにするのかご指示ください。 

①P24,25 の内容のとおりと

してください。 

②貴見のとおり解して差し支

えありません。 

③主に施設の停復電における

自家用発電機の自動運転・停

止、遠方監視装置への信号接

続を考えています。 

図面 

5/7 

堤防上にレッカーを設置する仮設

工事に於いて敷鉄板用の支柱を取り

付けるために堤防法面及び建物にア

ンカー等を取付けることは可能でし

ょうか。 

 河川管理者の判断となりま

す。 

図面 

5/7 

過去に堤防にレッカーを設置した

実績はあるのでしょうか。あれば何

トン位のレッカーを設置されたのか

参考のために教えて頂けないでしょ

うか。 

近年では既存堤防道路幅内

でのラフテレーンの使用はあ

りません。 

図面 

7/7 

今回発電機を設置する近くに焼却

炉がありますが、発電機設置時には

移動もしくはなくなるのでしょう

か。 

現場施工時までには撤去し

ます。 

図面 

7/7 

ごみの残骸が発電機設置場所にあ

りますが、処分は別途と考えてよろ

しいでしょうか。 

貴見のとおり解して差し支

えありません。 

 


