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令和3年度　水工第33号
公共下水道事業に伴う一身田豊野及び
白塚町地内配水管移設工事

既設水道管撤去(DCφ150) L=19.0m

1号工事箇所

【受託工事：補助】
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※この図面はＡ２サイズを原寸とする。
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図面の種類
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図面番号図示

津 市 上 下 水 道 事 業 局
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下 水 管 ( 新 設 )

既 設 ガ ス

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

既 設 雨 水 管

既 設 N T T

既 設 埋 設 物 ( そ の 他 )
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公共下水道事業に伴う一身田豊野及び
白塚町地内配水管移設工事

閉塞工(φ75)
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工　事　名

図面の種類

縮　　　尺

受注者名

図面番号図示 3/7
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津 市 上 下 水 道 事 業 局

掘削深
（ｍ） （ｍ）

矢板長
（段）

2.0 1

12.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.0

2

2

2

2

3

支保工段数

1.5＜Ｈ≦1.8

1.8＜Ｈ≦2.0

2.0＜Ｈ≦2.3

2.3＜Ｈ≦2.8

2.8＜Ｈ≦3.3

3.3＜Ｈ≦3.5

3.5＜Ｈ≦3.8

支保工段数表

アルミ腹起し材

4000 4000

平　面　図

2500

軽量鋼矢板

2500

切梁用サポート

4000

750 750 750 750

25001500 1500

掘
削

幅

S=1/20

断　面　図

アルミ腹起し材

切梁用サポート

軽量鋼矢板

掘
 
 
削

 
 
深

2
0
0

1
0
0
0

5
0
0

切梁長さ Ｌ

掘削幅

S=1/20

軽量鋼矢板 標準図

有効幅 333

製品幅 355

4

S=1/5

土 留 工 標 準 図

参　考　

（軽量金属支保材使用の場合）
土留工標準図

（軽量金属支保材使用の場合）

（参考）
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白塚町地内配水管移設工事
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既 設 ガ ス

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

既 設 雨 水 管

既 設 N T T

下 水 管 （ 計 画 ）
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配管詳細図（１）
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※この図面はＡ２サイズを原寸とする。
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下 水 管 ( 新 設 )

既 設 ガ ス

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例
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【B部詳細図】

【A部詳細図】

【泥吐工①(φ25)】
P分水栓ｿｹｯﾄ(φ25)
甲止水栓(φ25)
VPｼﾓｸ(φ25)
VPｿｹｯﾄ(φ25)

PP(φ25)-0.5m
VP(φ25)-1.0m
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0

1
0
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0

VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(φ75×φ50)
既設管切断工(DIPφ75-2箇所)

PP(φ50) L=1.3m

PP(φ50) L=0.5m

砲金製仕切弁(φ50)
Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ(φ50)-2個

Pｴﾙﾎﾞ(φ50) 

B部詳細図
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PP(φ50) L=1.3m

PP(φ50) L=0.5m

　Pﾁｰｽﾞ(φ50×φ25)

Pｴﾙﾎﾞ(φ50)-2個

A部詳細図
S=1:100

砲金製仕切弁(φ50)
Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ(φ50)-2個

PP(φ50) L=0.5m
Pｴﾙﾎﾞ(φ50) 

Pｿｹｯﾄ(φ50)

φ13

φ13

φ20

Pｿｹｯﾄ(φ50)

【閉栓工】
砲金プラグ(φ50)

PP(φ50) L=0.5m

PP(φ50) L=4.2m

PP(φ50) L=40.0m

PP(φ50) L=40.0m

【給水連絡工(φ20(13))】
サドル分水栓PP用(φ50×20)
P分水栓ｿｹｯﾄ(φ20)
甲止水栓(φ20)
P分水栓ｿｹｯﾄ(φ20)-2個
PVｿｹｯﾄ(φ20)
PP(φ20) L=3.0m

SKｿｹｯﾄ(φ50)圧着処理

Pﾁｰｽﾞ(φ50×φ50)

SKｿｹｯﾄ(φ50)圧着処理

Pｿｹｯﾄ（φ50）

PP(φ50) L=0.5m

【連絡工(φ50)】

SKｿｹｯﾄ(φ50)離脱防止付

2号工事箇所

M M

ﾏｰｶｰ(1本)

VPｴﾙﾎﾞ(φ25)-3個

Wφ75DIP DP=1.00

令和3年度　水工第33号

公共下水道事業に伴う一身田豊野及び
白塚町地内配水管移設工事

補強コア(φ50)

閉塞工(φ75)-1箇所


