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美里中野・高宮浄水場

膜ろ過施設棟平面図
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修繕対象機器

発電機仕様

蓄 電 池

力　  率

出力電圧

容　  量

形　  式

メーカー

PG-87M型(長時間形(MY形,10時間以内))

HS80-6E×4（DC24V-80Ah） 

0.8(遅れ)　 　　　　     

200/220V　 　　　　　    

74kVA　　　　　　　　    

三菱電機(株)　　　　     

1:100(A3)

※原図はA3とする。
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