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修 繕 名

施工場所

図面名称

縮　　尺 free 図面番号

津 市 上 下 水 道 事 業 局

備 考名 称Ｎｏ． 盤 記 号
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テレメータ盤（１）
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テレメータ盤（２）

変換器盤（２）
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２号取水ポンプ 運転・停止

浄水池高水位 ＯＮ・ＯＦＦ
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ヨビ
〃

〃
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接点入力カード(Di16点)
接点出力カード(Do16点)
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テレメータカード
６スロットベース

テレメータ装置　構成（参考）

テレメータ装置(親局)　信号リスト

１/３

安濃中央浄水場平面図

断 面 図

平 面 図

修繕箇所
令和３年度水安水施第２－５号               

安濃中央浄水場及び安濃粟加東水源地テレメータ取替修繕　　

津市 安濃町粟加 地内



平 面 図

安 濃 粟 加 東 水 源 地

修 繕 名

施工場所

図面名称

縮　　尺 free 図面番号

津 市 上 下 水 道 事 業 局

津市 安濃町粟加 地内
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安濃粟加東水源地平面図

令和３年度水安水施第２－５号　　　　　　　　                    

安濃中央浄水場及び安濃粟加東水源地テレメータ取替修繕　　
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修 繕 名

施工場所

図面名称

縮　　尺 free 図面番号

津 市 上 下 水 道 事 業 局

フロー図

津市 安濃町粟加 地内
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修繕箇所

令和３年度水安水施第２－５号　　　　　　　　　　                

安濃中央浄水場及び安濃粟加東水源地テレメータ取替修繕　　


