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工 事 名

工事場所

図　　名

縮　　尺 図面番号

冷却水槽

燃料タンク

非常用発電機

引込盤
加圧
ポンプ盤 補機盤 CVCF盤

配線ピット

配線ラック

配線ダクト

(既設)

(既設)

(既設)

(150×150×150

SUS､WP)

プルボックス

IV2sq

CVV-S2sq-4C

発電機室
電気室

ポンプ室

薬品注入室

流量積算計×2更新

(金属製可とう電線管)

(既設埋設管28)

ポンプ場平面図

津市上下水道事業局　水道施設課

※CVV-S2sq-4C

※既設ケーブル(CVV-S2sq-2C)撤去

CL

専用ケーブル

2/41/50

※この図面はＡ３サイズを原寸とする。

津市片田町地内

残留塩素計

令和４年度水施第2-1号

片田工業団地ポンプ場及び配水池流量計取替修繕



(150×150×150､WP､SUS)
プルボックス

(更新)

工 事 名

工事場所

図　　名

縮　　尺 図面番号

計装盤(更新前)

40

NP35

NP3

30F5
38

NP39 40 41

FI PI PI ZI

LI FI cl

FQ FQ

流量積算計

積算計取付
プレート

NP42 43

(撤去)

(撤去)

700 1,040

2
,
35

0

2,
3
00

40

側　面正　面

NP3

30F5
NP35 38

FI PI PI ZI

NP39 40 41

LI FI cl

NP42

NP43 16
0

160

正　面 側　面

フランジ(JIS-10K)

984

501
レジューサー(ルーズ単管付)
φ300-φ200

更新前

更新後

984

フランジ(日本水道協会規格)

400

レジューサー(ルーズ単管付)

レジューサー
φ300-φ200 (SUS)

(SUS)φ300-φ200

レジューサー
φ300-φ200 (撤去)

(撤去)

電磁流量計

(撤去)

(JIS-10K)
フランジ

(更新)

(更新)

電磁流量計(支給品)

受水流量計系統図

受水流量計取付図

計装盤(更新後) 津市上下水道事業局　水道施設課

取付プレート 流量積算計×2

NP3

NP35

NP36

NP37

NP38

NP39

NP40

NP41

NP42

NP43

計装盤

１次圧力

２次圧力

圧力調整弁開度

配水池水位

配水流量

受水流量

残留塩素

受水流量積算

配水流量積算

記号 名　　称

プレート更新

(更新) (更新)

1/20 3/4

流量積算計

(撤去)

積算計取付
プレート

(撤去)

積算計

ビュータ
ディストリ

DC4～20mA

電磁
流量計

指示計

DC4～20mA
パルス

0～300ｍ3/ｈ

1,000L/P

DC4～20mA

受水流量

ポンプ室

計装盤
電気室

0～300ｍ3/ｈ

更新箇所

250Ω
抵抗器

DC1～5V

監視
端末装置

アイソレータ

DC1～5V

既設箇所

専用ケーブル 4C

※この図面はＡ３サイズを原寸とする。

津市片田町地内

受水流量計関係

令和４年度水施第2-1号

片田工業団地ポンプ場及び配水池流量計取替修繕

CVV-S2sq-4C



工事場所

工 事 名

図　　名

縮　　尺
1/30

津市上下水道事業局　水道施設課

図面番号

配
水
管

送
水
管

排
水
管

φ
20
0

φ
30
0

φ
20
0

緊急遮断弁(既設)

プルボックス
(既設)

HH

4,
50
0

5,000

1/50

応
急
給
水
管

φ
50

配　水　池

既設専用ケーブル×2撤去

既設専用ケーブル×2撤去

配水池盤(既設)

850

サドル分水栓(既設)

電磁流量計(既設)

700

4
50

291

155

配水池盤 1/30

150 ×150 SUS WP

(φ300新設)
超音波流量計検出器

IV3.5sq
専用ケーブル×2(HIVE28)

D155×W291×H450

変換器

(超音波流量計
変換器収納)

※既設変換器寸法

1
,9

5
0

配水池

ポンプ場

配管ピット

0～300ｍ3

AC100V

配水池盤

AC100V

指示計

警報設定器

(更新)

積算計

抵抗器

250Ω

アナログ/パルス

変換器
(新設)

計装用

アレスタ アレスタ

電源用 AC100V

計装盤

(更新)

DC1～5V

DC4～20mA

(更新)

変換器

DC4～20mA

アレスタ

計装用

専用ケーブル×2

超音波

流量計

(新設)

専用ケーブル×2

IE3.5sq(HIVE28)

変換器
既設 既設

(300-50)

監視

端末装置

アイソレータ

DC1～5V

専用ケーブル×2(既設FEP)

専用ケーブル×2(既設FEP)

(スパイラルダクトφ200)

既設通気口配管に接続

ダクト用換気扇(φ150)

(参考型番 VD-20ZLC12-IN

グリル P-315GB3-J)

IE3.5sq(既設管FEP)

新設・更新箇所

既設箇所

プルボックス
専用ケーブル(22)×2
既設

(撤去)

配水流量計系統図

仕切弁(既設）

給気孔

VVF1.6-3C(HIVE16)

VVF1.6-3C(既設FEP)
IV3.5sq

VVF1.6-3C(既設FEP)
IV3.5sq

(強・弱タイプ)取付
換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

DC4～20mA

電源用
アレスタ
(高速形)

※この図面はＡ３サイズを原寸とする。

津市片田町地内

配水池平面図・配水流量計系統図

令和４年度水施第2-1号

片田工業団地ポンプ場及び配水池流量計取替修繕
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