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図　　名 白山八対野ポンプ場　場内平面図　

高圧気中開閉器

free

工 事 名 白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事

施工場所

漏電遮断器　更新（本工事）

ポンプ室

白山町八対野ほか２町地内
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注１）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。
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津市上下水道事業局

縮　尺 1/100 図面番号

図　名 白山八対野ポンプ場　ポンプ室平面図

施工場所

工 事 名 白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事

　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

白山町八対野ほか２町地内

施工箇所

１号ポンプ ２号ポンプ

３号ポンプ ４号ポンプ

５号ポンプ ６号ポンプ

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

注１）原図はA3とする。
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津市白山町八対野ほか２町地内
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津市上下水道事業局

縮　尺 図面番号

図　名

白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事

注１）原図はＡ３とする。

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。
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外ネジ式電動仕切弁20K50A

電動バタフライ弁10K50A外ネジ式手動仕切弁20K50A

既設ポンプ仕様（５号）　（今回更新）

形式　多段渦巻ポンプ　（５０ＭＳＨ４Ｍ）

吐出量　０．３５　m3/min

全揚程　１５１　m

回転数　３５５０　rpm

出力　　２２ｋＷ

今回更新範囲

施工場所

工 事 名

白山八対野ポンプ場既設５号ポンプ配管簡略図

スモレンスキ逆止弁20K50A

ポンプ基礎（本工事）

（複合工費）
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津市白山町八対野ほか２町地内
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津市上下水道事業局

縮　尺 free 図面番号

図　名

施工場所

工 事 名 白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事

白山町八対野ほか２町地内

注１）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

施工箇所
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白山八対野ポンプ場５号ポンプ操作盤内部配置図

津市白山町八対野ほか２町地内

白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事



　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。
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津市上下水道事業局

図　名

縮　尺 free 図面番号

工 事 名 白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事

白山町八対野ほか２町地内

▽H.W.L 199.80

▽起動水位198.50

▽L.W.L 197.30

▽1977.70

▽1977.70

注１）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

電動機（モータ）　工場整備（本工事）

施工場所

白山大廻送水ポンプ場平面図

ポンプ更新（本工事）

１号ポンプ

２号ポンプ

１号ポンプ
２号ポンプ

今回施工範囲
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津市白山町八対野ほか２町地内

白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事



津市上下水道事業局

縮　尺

図　名

工事名

1/20 図面番号

白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事

吐出量　０．３５　m3／min

全揚程　１７０　m

回転数　３５５０　rpm

既設ポンプ仕様（２号）　（更新）

形式　多段渦巻ポンプ　（５０ＭＳＨ４Ｍ）

　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

注１）原図はＡ３とする。
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外ネジ式手動仕切弁　10K100A（流用）

外ネジ式電動仕切弁　20K50A（流用）

外ネジ式手動仕切弁　20K100A（流用）

※カップリング流用

1
5
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5
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逆止弁　50A（流用）

白山町八対野ほか２町地内

出力　２２ｋＷ

電圧　２２０Ｖ

起動方式　スターデルタ方式

既設電動機仕様（工場整備）

ポンプ更新（本工事）

電動機（モータ）　工場整備（本工事）

施工場所

白山大廻送水ポンプ場２号ポンプ配管簡略図

今回施工範囲
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津市上下水道事業局

縮　尺

図　名

工 事 名

free 図面番号

白山町八対野ほか２町地内

白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事

多段渦巻ポンプ

注１）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。
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津市上下水道事業局

縮　尺

図　名

工 事 名

free 図面番号

白山町八対野ほか２町地内

白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事

注１）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

施工場所

白山元取・青山高原送水ポンプ場配線配置図
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元取送水ポンプ盤

青山高原送水ポンプ盤

CE38sq-3c

CE60sq-3c

（HIVE 54mm)

（HIVE 36mm)

（本工事）

３
，
２
５
０

平 面 図 （ 今 回 更 新 後 ）

Ａ－Ａ断面図（今回更新工事後）
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津市上下水道事業局

縮　尺 1/30 図面番号

図　名

工事名 白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事

白山町八対野ほか２町地内

白山元取・青山高原送水ポンプ場１・２号ポンプ配管簡略図

715

1
5
2
0

２号Ｐ

Ｍ

平面図（既設）

715

1
5
2
0

１号Ｐ

Ｍ

20K80A20K80A

4
1
5

1
4
1
5

420 390

350

4
0
0

2
1
0

3
2
5

1
3
0

6
8
0

２号Ｐ

2
2
0 10

K
80

A

１号Ｐ

390

5
0
0

2
1
0

3
2
5

1
3
0

6
8
0

2
6
0

400

5
0
0

1
4
0
5

400

10
K8

0
A

20K80A

20K80A

既設ポンプ仕様（１号）　(更新）

吐出量　　０．２６　m3/min

全揚程　　１８０　m

出力　　　１８．５　ｋＷ

形式　　　多段渦巻ポンプ（５０ＭＳⅣＭ）

回転数　　３５５０ｒｐｍ

既設ポンプ仕様（２号）　（流用）

形式　　　多段渦巻ポンプ（８０Ｘ６５ＭＳＨ３６３０Ｂ）

吐出量　　０．５２　m3/min

全揚程　　１８０　m

出力　　　３０　ｋＷ 　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

注１）原図はＡ３とする。

715

1
5
2
0

２号Ｐ

Ｍ

20K80A

4
1
5

1
4
1
5

420 390

350

4
0
0

3
2
5

1
3
0

6
8
0

２号Ｐ

2
2
0 10

K
80

A

20K80A

715

1
5
2
0

Ｍ

20K80A

4
1
5

1
4
1
5

420 390

350

4
0
0

3
2
5

1
3
0

6
8
0

2
2
0 10

K
80

A

20K80A

１号Ｐ

１号Ｐ

平面図（今回更新後）

今回更新範囲
施工場所

2F直管1320L（片現合）（今回更新）

外ネジ式電動仕切弁20K75A　(今回更新）

2F直管150L（今回更新）

手動仕切弁20K80A　（流用）

2F直管1320L（片現合）（今回更新）

外ネジ式電動仕切弁20K75A　(今回更新）

2F直管150L（今回更新）

手動仕切弁20K80A　（流用）

Ｍ

1
3
2
0

2
4
0

1
5
0

2
8
0

1
2
0

Ｍ

1
3
2
0

2
4
0

1
5
0

2
8
0

1
2
0

Ｍ

1
3
2
0

2
4
0

1
5
0

2
8
0

1
2
0

Ｍ

1
3
2
0

2
4
0

1
5
0

2
8
0

1
2
0
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スモレンス逆止弁20K65A　(今回更新）

外ネジ式手動仕切弁20K65A　(今回更新）

スモレンス逆止弁20K50A　(今回更新）

外ネジ式手動仕切弁20K50A　(今回更新）

Ａ－Ａ断面図（今回更新後）

Ａ－Ａ断面図（既設）

2F異径曲管400L×420L（今回更新）

2F曲管390L×415L（両現合）（今回更新）

2号ポンプ・モータ（既設流用）

1号ポンプ・モータ（今回更新）

2F異径曲管400L×420L（今回更新）

2F曲管390L×415L（両現合）（今回更新）

既設流用

2F曲管1415L×120L（今回更新）

2F曲管390L×130L（両現合）（今回更新）

2F曲管1405L×120L（今回更新）

回転数　　３５５０ｒｐｍ

2
4
1

2
4
1

津市白山町八対野ほか２町地内



異 常 低

Ｎ 　 Ｐ

Ｖ Ａ１ Ａ２

Ｎ 　 Ｐ Ｎ 　Ｐ

１－１ １－２ １－３

１ ･２ 号 送 水 ポ ン プ 盤

盤 記 号 Ｌ Ｐ－ １

元 取 送 水 ・ 補 機 盤

Ｌ Ｐ －２

計 装 監 視 盤

Ｋ －１

ＶＳ Ｃｏｓ１

ＰＢ１ ＰＢ２

Ｈ１ Ｈ２

ＳＬ－１ ＳＬ－２ ＳＬ－３

Ｌ－１ Ｌ－２

Ｃｏｓ２

Ｃｓ１

Ｃｓ２

Ｃｓ３

Ｃｓ４

Ｃｓ５

Ｃｓ６

３Ｅ１ ３Ｅ２

名 称番 号

真空ポンプ

電流計１－１

１－２

元取１号送水ポンプ

電流計

電流計

元取２号送水ポンプ

集合表示灯

切換スイッチ

電流切換スイッチ

運転時間計

切換スイッチ

操作スイッチ 試験－停止－連動

操作スイッチ 停止－起動

表示復帰

デジタル指示警報計

デジタル指示警報計

元取・青山送水ポンプ井水位

元取配水池水位

デジタル指示警報計

デジタル指示警報計

青山高原加圧ポンプ井水位

青山高原配水池

備 考

１－３

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

名 称記 号

電源電圧電圧計Ｖ

Ａ１ １号送水ポンプ電流計

電流計 ２号送水ポンプ

集合表示灯

吐出電動弁

表示復帰

切換スイッチ １号送水ポンプ水位選択（1・2・3）

切換スイッチ ２号送水ポンプ水位選択（1・2・3）

操作スイッチ １号送水ポンプ（手動・停止・自動）

操作スイッチ １号送水ポンプ（切・入）

操作スイッチ １号吐出電動弁（閉・連動・開）

操作スイッチ

操作スイッチ

操作スイッチ

三要素保護継電器 単相・逆相・過電流

備 考

Ａ２

ＳＬ

Ｌ

Ｈ

ＰＢ

ＶＳ

Ｃｏｓ１

Ｃｏｓ２

Ｃｓ１

Ｃｓ２

Ｃｓ３

Ｃｓ４

Ｃｓ５

Ｃｓ６

３Ｅ

操作表示灯

運転時間計

押釦スイッチ

電圧切換スイッチ 電源電圧

２号送水ポンプ（手動・停止・自動）

２号送水ポンプ（切・入）

２号吐出電動弁（閉・連動・開）

２－１ ２－２ ２－３

２－４

３ ３ ３

４ ４

５－１

６

５－３

５－４

１１ １１ １２

１３ １３ １４

１６ １７ １７１５

ＧＯＴ表示器 １２インチカラー

１６

１７

押釦スイッチ

操作表示灯

１号主－交互－２号主

手動－自動

（真空ポンプ）

（元取送水ポンプ）

（真空ポンプ）

（元取送水ポンプ）

ＳＬ－１

電 源
電 源

遠方制御

ＳＬ－２

１ 号 機
計装電源

電 源 上 限

選択水位

吸 水 位

低 下

１ 号 機

異 常

電 動 弁

異 常

ポ ン プ

満 水

ＳＬ－３

２ 号 機

電 源 上 限

選択水位

吸 水 位

低 下

２ 号 機

異 常

電 動 弁

異 常

ポ ン プ

満 水

Ｌ－１

電 動 弁

全 閉 中 間 全 開

電 動 弁 電 動 弁

Ｌ－２

電 動 弁

全 閉 中 間 全 開

電 動 弁 電 動 弁

２－１

満 水

送水ポンプ

元取１号

７ ８ ９

５－２

操作スイッチ

押釦スイッチ ランプテスト

真空不能

送水ポンプ

元取１号

２－２ ２－３

封水ポンプ

漏 電故 障

真空ポンプ

１ 号

故 障

真空ポンプ

２ 号

水位低下

補給水槽

真空ポンプ

真空不能

送水ポンプ

青山１号

真空不能

送水ポンプ

青山２号

５－１

元取１号

準備完了 先 発

元取１号 元取１号

５－２

元取２号

準備完了 先 発

元取２号 元取２号

運 転 運 転

漏 電

送水ポンプ

元取１号

３Ｅ動作

送水ポンプ

元取１号

無 送 水

送水ポンプ

元取１号

満 水

送水ポンプ

元取２号

真空不能

送水ポンプ

元取２号

漏 電

送水ポンプ

元取２号

３Ｅ動作

送水ポンプ

元取２号

無 送 水

送水ポンプ

元取２号

５－３

真空ポンプ

準備完了 １号運転

真空ポンプ 真空ポンプ

２号運転

吸水位低下

送水ポンプ

元取１号

吸水位低下

送水ポンプ

元取２号

５－４

準備完了

補 助 弁

水位調整

閉

補 助 弁

水位調整

開

補 助 弁

水位調整

２－４

計装電源

正 常

Ｕ Ｐ Ｓ

異 常

水位調整弁

閉 水 位

水位調整弁

開 水 位

２－５

停止水位

送水ポンプ

元 取

運転水位

送水ポンプ

元 取

元取配水池

電源正常

異 常

ＴＭ／ＴＣ

元取配水池

元取配水池

異 常 高

元取配水池

異 常 低

２－６

停止水位

送水ポンプ

青山高原

運転水位

送水ポンプ

電源正常

ポンプ場

青山高原

異 常 高

ポンプ井

青山高原加圧

青山高原加圧青山高原加圧

異 常

ＴＭ／ＴＣ

２－６２－５

ポンプ井

青山高原加圧

自動－閉－開 （水位調整補助弁）

手 動

補 助 弁

水位調整

津市上下水道事業局

縮　尺 free

図　名

施工場所

工 事 名

白山町八対野ほか２町地内

白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事

図面番号

白山元取・青山高原送水ポンプ場送水ポンプ盤姿図

注１）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

盤  姿  図

盤 名 称

１０

７５０５０

２，３００

７００ ８００

２
，
０

０
０

１
，
８
５

０

電流計

（本工事）

3Eリレー

（本工事）

１
５
０

(８１０）

（８５０）

４０
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680

400A

CKS

R S T

津市上下水道事業局

縮　尺

図　名

施工場所

工 事 名 白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事

白山元取・青山高原送水ポンプ場送水ポンプ盤内部配置図

1/10 図面番号
注１）原図はA3とする。

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

左側（既設）

680

NFB NFB

1-3 2-6

52P 52P

(△)(△)

42P 42P
1-3 2-6

1-3
2-6
6P

6P

(△)
(△)

TB TB

CT CT

CT

225A

680

100A

NFB NFB

1-3 2-6

52P 52P

(△)(△)

42P 42P
1-3 2-6

1-3
2-6
6P

6P

(△)
(△)

TB TB

CT CT

CT

CT CT

CT

225A

正面（既設）

680

1
7
0
0

F

１号TRｙ

２号Ry

２号TRｙ

１号Ry

TB-1 TB-2

1-4 2-7 2-71-4

1-3 1-5

2-6 2-8

61F 61F

61F 61F

21VR 21VL 21VR 21VL

NTB NTB

1-2 2-2

右側（既設） 正面（今回更新後）

300A漏電遮断器　300A

変流器

カレントコンバータ

電磁接触器　18.5ｋW

電磁接触器　15ｋW

（今回更新）

（今回更新）

（今回更新）

（今回更新）

（今回更新）
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CT CT

CT
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手動仕切弁20K80A　（流用）

2F曲管150L（片現合）（今回更新）

外ネジ式電動仕切弁20K75A　(更新）

縮　尺 1/30 図面番号

図　名

工事名 白山八対野ポンプ場ほか３施設送水ポンプ等更新工事

津市上下水道事業局

白山町八対野ほか２町地内

白山青山高原加圧ポンプ場２・３号ポンプ配管簡略図

715

1
5
2
0

Ｍ

715

1
5
2
0

２号Ｐ

Ｍ

３号Ｐ

1
2
0

1
3
2
0

2
4
0

1
5
0

2
8
0

1
2
0

1
3
2
0

2
4
0

1
5
0

2
8
0

平面図（既設）

20K80A 20K80A

Ａ－Ａ断面図（既設）

形式　　　多段渦巻ポンプ（８０Ｘ６５ＭＳＨ３６３０Ｂ）

吐出量　　０．５２　m3/min

全揚程　　１８０　ｍ

出力　　　３０　ｋＷ

既設ポンプ仕様（２号）　（流用）

２号Ｐ３号Ｐ

400 390 400 390

4
2
0

2
4
0

3
2
5

4
2
0

2
1
0

3
2
5

350

1
3
0

1
4
0
0

7
5

4
2
0

350

1
5
0

1
5
0
0

4
2
0

3
0
0

2
8
0

10
K8

0
A

10
K
80

A

形式　　　多段渦巻ポンプ（８０Ｘ６５ＭＳⅢＭ）

全揚程　　１８０　m

既設ポンプ仕様（３号）　(更新）

吐出量　　０．５２　m3／min

出力　　　３０　ｋＷ

回転数　　３５５０　ｒｐｍ
　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

注１）原図はＡ３とする。

715

1
5
2
0

Ｍ

715

1
5
2
0

２号Ｐ

Ｍ

３号Ｐ

1
2
0

1
3
2
0

2
4
0

1
5
0

2
8
0

1
2
0

1
3
2
0

2
4
0

1
5
0

2
8
0

２号Ｐ

400 390

4
2
0

3
2
5

350

1
5
0

1
5
0
0

4
2
0

2
8
0

10
K8

0
A

10
K
80

A

400 390

4
2
0

3
2
5

350

4
2
0

2
8
0

1
5
0

1
4
0
0

３号Ｐ

20K80A
20K80A

20K80A 20K80A

20K80A20K80A

今回更新範囲 施工場所

平面図（更新）
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3号ポンプ・モータ（今回更新）

2F曲管390L×420L（両現合）（今回更新）

手動仕切弁20K80A（流用）

2F曲管150L（片現合）（今回更新）

外ネジ式電動仕切弁20K75A　(更新）

スモレンスキ逆止弁20K65A　（更新）

外ネジ式手動仕切弁20K65A　(更新） 外ネジ式手動仕切弁20K65A　(更新）

スモレンスキ逆止弁20K65A　(更新）

Ａ－Ａ断面図（更新）

2F曲管390L×420L（両現合）（今回更新）

2号ポンプ・モータ（既設流用）

2F曲管350L×150L（両現合）（今回更新）

ＭＭＭＭ

回転数　　３５５０　ｒｐｍ

2
4
1

2
4
1
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