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図　面　名

縮　　　尺

事 業 所 名

平面図

津市上下水道事業局下水道工務課

施工箇所名 津市 豊が丘二丁目 地内

図面番号 1/10

工　事　名
令和５年度下工維第１号
豊が丘二丁目地内下水道管布設工事

※この図面はA2サイズを原寸とする。

平  面  図

M10-1+8.80

MA+17.55

MD+19.92

MC+13.49

ME+17.15

S=1：300

凡　　例

名　　称記　号

設 計 路 線

既 設 路 線

塩ビ製小口径マンホール
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H=10.000



V=1：100
H=1：500

縦 断 面 図

管　番　号　表
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1 HP 250
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図　面　名

縮　　　尺

事 業 所 名

縦断面図

津市上下水道事業局下水道工務課

施工箇所名

図面番号 2/10

工　事　名

※この図面はA2サイズを原寸とする。

V=1：100
H=1：500
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津市 豊が丘二丁目 地内

令和５年度下工維第１号
豊が丘二丁目地内下水道管布設工事
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DL=5.00 DL=5.00

ＡｓＣｏ Ｃｏ

車庫

車庫

Ａｓ
Ｃｏ

Ｃｏ

カーポートカーポート

FH= 9.063
GH=10.75

MD+19.92

DL=5.00

M10-1+8.80

MA+17.55

DL=5.00

FH= 9.018
GH=11.32

MC+13.49

1:100

図　面　名

縮　　　尺

事 業 所 名

横 断 面 図 (1)

津市上下水道事業局下水道工務課

施工箇所名

図面番号 3/10

工　事　名

※この図面はA2サイズを原寸とする。

S=1:100

横 断 面 図 (1)
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EL=8.28
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GH=11.17
FH= 8.965

津市 豊が丘二丁目 地内

令和５年度下工維第１号
豊が丘二丁目地内下水道管布設工事
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1:100

図　面　名

縮　　　尺

事 業 所 名

横 断 面 図 (2)

津市上下水道事業局下水道工務課

施工箇所名

図面番号 4/10

工　事　名

※この図面はA2サイズを原寸とする。

S=1:100

横 断 面 図 (2)

DP=0.60

EL=8.71EL=7.84

ASCO CO
CO

カーポート
カーポート

GH=10.20
FH= 9.116

ME+17.15

DL=5.00

津市 豊が丘二丁目 地内

令和５年度下工維第１号
豊が丘二丁目地内下水道管布設工事
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VUφ250

計画マンホール

平 面 図
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既設HPφ250 既設HPφ250

既
設

H
P
φ

2
5
0

VUφ250

AA

平 面 図
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既
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A-A断面図

既設マンホール
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0

1:30

図　面　名

縮　　　尺

事 業 所 名

M3-1 1号マンホール構造図

津市上下水道事業局下水道工務課

施工箇所名

図面番号 5/10

工　事　名

※この図面はA2サイズを原寸とする。

S=1:30

M3-1 1号マンホール構造図

津市 豊が丘二丁目 地内

令和５年度下工維第１号
豊が丘二丁目地内下水道管布設工事
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S=1:20

既設塩ビ製小口径マンホール構造図

1:20

図　面　名

縮　　　尺

事 業 所 名

既設塩ビ製小口径マンホール構造図

津市上下水道事業局下水道工務課

施工箇所名

図面番号 6/10

工　事　名

※この図面はA2サイズを原寸とする。

IP.2箇所 既設塩ビマンホール

密閉式内蓋 φ30 0保護鉄蓋 φ30 0

沈下防止板を含む (撤去)

(撤去)

MC箇所 既設塩ビマンホール

密閉式内蓋 φ30 0保護鉄蓋 φ30 0

沈下防止板を含む (撤去)

(撤去)

立管 φ30 0
(撤去)

立管 φ30 0
(撤去)

PRP管復旧・撤去　L=2.0m PRP管復旧・撤去　L=2.0m

津市 豊が丘二丁目 地内

令和５年度下工維第１号
豊が丘二丁目地内下水道管布設工事
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掘 削 埋 戻

S=1:20

土　工　定　規　図

舗装取壊し

舗装復旧

掘　削 埋戻し
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戻
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設
舗
装
厚

舗
装
復
旧
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 深
 
Ｈ

ｈ
2

土留工有　ｗ1

土留工無　ｗ2

VU φ150～φ350

ｈ
3

ｈ
1

（VU管）

埋設表示シート

W=150　２倍

基礎砂

土留工有　w1+100ｍｍ

土留工無　ｗ2

路盤復旧

3
00

舗装復旧幅

掘削幅

舗 装 復 旧 工

本復旧仮復旧

表層(再生密粒度As TOP13　2.35t/m3)

プライムコート(PK-3)

50

市道部

不陸整正(補足材1cm)(RC-40)

表層(再生密粒度As TOP13　2.35t/m3)

プライムコート(PK-3)

30

1:20

図　面　名

縮　　　尺

事 業 所 名

土　工　定　規　図、舗 装 復 旧 工

津市上下水道事業局下水道工務課

施工箇所名

図面番号 7/10

工　事　名

※この図面はA2サイズを原寸とする。

津市 豊が丘二丁目 地内

令和５年度下工維第１号
豊が丘二丁目地内下水道管布設工事

下層路盤(RC-40) t=22cm

下層路盤(RC-40) t=20cm

S=1:20

寸 法 表

管　径
寸　法

Ｗ１ Ｗ２ ｈ１ ｈ２ ｈ３

φ２５０

土留工有り 土留工無し 普通地盤

1000 900 517 150 267



断　面　図

アルミ腹起し材

切梁用サポート

軽量鋼矢板

アルミ腹起し材

4000 4000

平　面　図

2500

軽量鋼矢板

2500

切梁用サポート

軽量鋼矢板 標準図

土 留 工 標 準 図

（軽量金属支保材使用の場合）

掘
 
 削

 
 深

20
0

1
00
0

5
00

切梁長さ Ｌ

有効幅 333

製品幅 355

4000

750 750 750 750

25001500 1500

4

掘削幅

掘
削
幅

掘削深
（ｍ） （ｍ）

矢板長
（段）

2.0 1

12.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.0

2

2

2

2

3

※　マンホール部掘削時においては、掘削深に応じた軽量鋼矢板を使用すること。

支保工段数

1.5＜Ｈ≦1.8

1.8＜Ｈ≦2.0

2.0＜Ｈ≦2.3

2.3＜Ｈ≦2.8

2.8＜Ｈ≦3.3

3.3＜Ｈ≦3.5

3.5＜Ｈ≦3.8

支保工段数表

S=1/20

S=1/20

S=1/5

1:20

図　面　名

縮　　　尺

事 業 所 名

土 留 工 標 準 図

津市上下水道事業局下水道工務課

施工箇所名

図面番号 8/10

工　事　名

※この図面はA2サイズを原寸とする。

津市 豊が丘二丁目 地内

令和５年度下工維第１号
豊が丘二丁目地内下水道管布設工事

参　考　



塩ビ管小口径マンホール構造図
S=1:15

参　考　

1:15

図　面　名

縮　　　尺

事 業 所 名

塩ビ管小口径マンホール構造図

津市上下水道事業局下水道工務課

施工箇所名

図面番号 9/10

工　事　名

※この図面はA2サイズを原寸とする。

津市 豊が丘二丁目 地内

令和５年度下工維第１号
豊が丘二丁目地内下水道管布設工事
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密閉式内蓋　

沈下防止板を含む

保護鉄蓋　φ300　 φ300

S RA  25 0S RA  2 50

塩ビ製小口径マンホール

立管　φ300

C型　φ300

ゴム輪受口

自在継手　（15゜）

L1L2

ゴム輪

φ420

φ43 6

3
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.
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1
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沈下防止板

φ296

8
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1 16

2
1
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5 8 0

φ420

63 0

1
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Ｅ　型Ｃ　　型 保護鉄蓋 φ300 沈下防止板

密閉式内蓋

T-25 (T-14)（市章入り）

φ300用



本 管 布 設 詳 細 図

注）調整管が1.0ｍ未満の場合は、1.0ｍで切断をし片受直管で長さを調整する。

図　面　名

縮　　　尺

事 業 所 名

本 管 布 設 詳 細 図

津市上下水道事業局下水道工務課

施工箇所名

図面番号 10/10

工　事　名

※この図面はA2サイズを原寸とする。

津市 豊が丘二丁目 地内

令和５年度下工維第１号
豊が丘二丁目地内下水道管布設工事

参　考　

片受直管ＲＲ 有効長（４Ｍ）

ＳＲＡ

路 線 延 長

管 体 延 長

可とう式マンホール継手可とう式マンホール継手可とう式マンホール継手

片受直管ＲＲ 有効長（４Ｍ）

可とう式マンホール継手

ＳＲＡ

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管　有効長（４Ｍ）ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管　有効長（４Ｍ）

片受直管ＲＲ 有効長（４Ｍ）

ＳＲＡ

3
0
0

埋設表示シート

W=150　２倍


