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設 　計 　図設 　計 　図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

図示 図面番号

津 市 上 下 水 道 事 業 局

受注者名

図面の種類

縮　　　尺 図示

工　事　名

PP(φ50) L=1.0m
VP(φ50) L=4.5m

φ20
M

A-A
6.60

5.80 0.80

CO

新設水道管DIPφ200 DP=1.20

3.22

4.51

3.09

2.96

4.31

4.27

4.12

4.27

2.92

AS

AS

仕

汚

三五

三五

三四

三四

引張線
引張線

700(ポスト)

4.01

3.86

車庫

XIV

高松団地幹4
51サ854

仕 G

高松団地幹3

51サ851

高松団地幹2の1
51サ853

4.69

4.86

3.10

3.15

19-3

K

K

K

K

K

K

KK

K

KK

K

K

K

KK

ZN5

ZN7

ZN14

(ST) VUφ300

(W) CIPφ200

(T) PS(2)

7

(G) MPBGMφ200
(G) PEφ150

汚

　

A

A

既設下水管

ガ 　 ス

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既設水道管

N T T

S=1:100

As

Co

Co

Co
As

φ
120

0

AS

DH=1.20(1.50)

ZN7

ZN14

泥吐工１

(水道) CIPφ200（撤去）

試掘工２

試掘工１

公共下水道事業に伴う

半田地内配水管移設工事（仮設）

１号工事箇所

平面図(1/2)

横断図(1/2)

既設管撤去　φ200　L=33.0m

1/6

給水切替工　φ20-1箇所　
K

区画線設置(1)(白実線W=15cm外側線）

区画線設置(1)(白実線W=15cm外側線）L=38.0m

区画線設置(2)(白破線W=15cm中心線）

区画線設置(2)(白破線W=15cm中心線）L=20.0ｍ

平面図・横断図(1/2)

(下水) VUφ300

(ガス) GMφ150

(ガス) MPBGMφ200

(NTT) PS(2)

移設ガス管(予定)φ200 DP=1.20

移設ガス管(予定)φ150 DP=0.60

DH=1.80

DH=0.60

DH=1.20

DH=1.35

上り線 下り線

管布設工　DIP(φ200)　GX形　L=41.2m



設 　計 　図設 　計 　図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

図示 図面番号

津 市 上 下 水 道 事 業 局

受注者名

図面の種類

縮　　　尺 図示

工　事　名

S=1:500

PP(φ25) L=0.3m
VP(φ25) L=0.8m

MM

M
M

φ13 φ20

φ13 φ20

2.8

既設下水管

ガ 　 ス

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既設水道管

N T T

B-B

11.30

11.00 0.30

平面図・横断図(2/2)

給水切替工　φ20-2箇所　φ20(13)-2箇所

泥吐工２

閉栓工

(ST) V
Uφ200

(ST) VUφ200

(
S
T
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20
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36

(水
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=1.

20

(NT
T)S

A(3
)V(

5) 
DH=

1.
66

S=1:100

　

φ50

試掘工４

試掘工３

公共下水道事業に伴う

半田地内配水管移設工事（仮設）

２号工事箇所

平面図(2/2)

横断図(2/2)

2/6

既設管撤去(φ30)　L=5.0m

区画線設置(1)(白実線W=15cm外側線）L=5.0ｍ

(水道) VPφ30（撤去）
DH=0.60

鋼管(SGP-VA)50A  (保護用)

区画線設置(3)(白ゼブラW=30㎝停止線）L=4.1ｍ

区画線設置(4)(白文字記号W=15㎝）L=11.8ｍ

(W
) CI

Pφ
75

新設水道管PPφ30 DP=0.70

給水管布設工　PP(φ30)　L=33.9m



工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

設 計 図

受注者名

S=1：20

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

図示

津 市 上 下 水 道 事 業 局

公共下水道事業に伴う

半田地内配水管移設工事（仮設）

①・・・再生砕石（RC-40）

②・・・埋戻し用砂(管基礎用砂)
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舗装版取壊工 As舗装版

舗装版切断工 As舗装版
路盤:再生砕石(RC-40)

乳剤:PK-3

表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ 2350㎏/m3
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（影響幅） （影響幅）

舗装版取壊工 As舗装版

舗装版切断工 As舗装版

1
00

舗装復旧構造図（二次復旧）

（２号工事箇所　N5交通）

PPφ30

下層路盤まで配管時に施工済

乳剤:PK-4

基層:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)t=5cm

乳剤:PK-3

上層路盤:粒調砕石M-30(ﾘｻｲｸﾙ認定製品)t=10cm

不陸整正:再生クラッシャーラン(RC-40)補足材無

土工定規図

土 工 定 規 図
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600

1200

表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm

700 700840 840790 740350 350700 700



設 計 図

縮　　　尺

受注者名

図面番号図示

（軽量金属支保材使用の場合）

参　考　

工　事　名

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

津 市 上 下 水 道 事 業 局

土留工標準図

掘削深
（ｍ） （ｍ）

矢板長
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支保工段数

1.5＜Ｈ≦1.8

1.8＜Ｈ≦2.0
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支保工段数表
軽量鋼矢板 標準図

有効幅 333

製品幅 355
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（軽量金属支保材使用の場合）

（参考）
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公共下水道事業に伴う

半田地内配水管移設工事（仮設）



(全周パッキン)(マーカー1本)

ソフトシール弁(φ200)

F付T字管(φ200×75)GX形

ライナ(φ200)GX形-39

甲切管(φ200)GX形-960

曲管(φ200×45°)GX形

曲管(φ200×45°)GX形(マーカ-1本)

ライナ(φ200)GX形-39

直管(φ200)GX形-1本

挿し口加工(φ200)GX形

ソフトシール弁(φ200)

短管2号(φ200)GX形

継輪(φ200)GX形-250
挿し口加工(φ200)GX形

挿し口加工(φ200)GX形

乙切管(φ200)GX形-2040

直管(φ200)GX形-6本

曲管(φ200×45°)GX形(マーカー1本)

両受曲管(φ200×45°)GX形

短管1号(φ200)GX形

乙切管(φ200)GX形-900

挿し口加工(φ200)GX形

曲管(φ200×45°)GX形曲管(φ200×45°)GX形

(全周パッキン)(マーカー1本)

A部詳細図 1：100 B部詳細図 1：100

S=1:200

配管詳細図(1/2)

設 　計 　図設 　計 　図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

図示 図面番号

津 市 上 下 水 道 事 業 局

受注者名

図面の種類

縮　　　尺 図示

工　事　名

配管詳細図(1/2)

合フランジ(φ75×50）
Pオネジソケット-2個

砲金仕切弁(φ50)
金属入バルブソケット(φ50)-1個4.36

3.22

4.51

2.96
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4.27

2.92
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三五

三五

三四

三四
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700(ポスト)
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3.86
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高松団地幹4

51サ854
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高松団地幹3
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高松団地幹2の1

51サ853
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φ20

汚

１号工事箇所

公共下水道事業に伴う

半田地内配水管移設工事（仮設）

既設下水管

既設ガ ス 管

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既設水道管

N T T

ガ ス 管 ( 移設予定）

ZN5

ZN6

ZN7

ZN14

A部
B部

泥吐工１

不断水仕切弁(φ200)DIP用
不断水仕切弁(φ200)DIP用(全周パッキン) (全周パッキン)

既設管撤去φ200 L=33.0m

5/6

メカ帽(φ200)(マーカー1本) 押ボルト3　Tボルト6

メカ帽(φ200)(マーカー1本)
押ボルト3　Tボルト6

不断水T字管DIP用φ200×200

不断水T字管DIP用φ200×200

PPφ50　L=1.0m
Pエルボφ50-3個

VPφ50　L=4.5m
VPエルボφ50-3個

曲管(φ200×45°)GX形(マーカー） 曲管(φ200×45°)GX形(マーカー)

耐震補強金具(φ200)AKT形同等品以上-3DkN

耐震補強金具(φ200)AKT形同等品以上-3DkN



Pオネジソケット(φ30)

Pエルボ(φ30)(マーカー1本)

砲金仕切弁(φ30)
Pオネジソケット(φ30)-2個

PP(φ30)L=0.7m

PP(φ30)L=3.2m

Pソケットφ30×25
既設分水栓閉栓

砲金ブッシング(φ50×32A)(マーカー1本)

S=1:200

配管詳細図(2/2)

設 　計 　図設 　計 　図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

図示 図面番号

津 市 上 下 水 道 事 業 局

受注者名

図面の種類

縮　　　尺 図示

工　事　名

配管詳細図(2/2)

(ST) V
Uφ200

(ST) VUφ200

(
S
T
)VUφ

20
0

(W) CIPφ100

(G) GMφ150

(
G
)
 GMφ

10
0

(G) GM
φ150

M M

M

M

甲止水栓(φ25)
P分水栓ソケット(φ25)
Pエルボ(φ25)-2個
PP(φ25)L=0.3m
VP(φ25)L=0.8m
VPシモク(φ25)-1個
VPソケット(φ25)-1個
VPエルボ(φ25)-3個

既設下水管

ガ 　 ス

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既設水道管

N T T

φ13 φ20

φ13

φ20

公共下水道事業に伴う

半田地内配水管移設工事（仮設）

２号工事箇所

Pチーズ(φ30×20)

Pチーズ(φ30×20)

PP(φ30)L=17.3m

PP(φ30)L=6.9m

Pチーズ(φ30×20)

Pチーズ(φ30×20)

PP(φ30)L=5.8m

泥吐工２

鋼管(SGP-VA)50A L=3.0m (保護用)

6/6

(W
)
 CI

Pφ
75

不断水分水栓DIP用(φ75×50)

砲金鋼管プラグ(32A)


