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令和5年度水工第9号

道路整備事業に伴う久居小野辺町及び
城山三丁目地内配水管移設工事
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路盤:再生砕石(RC-40)

乳剤:PK-3

表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ 2350㎏/m3
舗装版取壊工 As舗装版

舗装版切断工 As舗装版
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路盤:再生砕石(RC-40)

乳剤:PK-3

表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ 2350㎏/m3
舗装版取壊工 As舗装版
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PPφ50

給水管

①

②

70
0+
d

埋設標識シート

PPφ50

600

5
0

2
0
0

1
0
0

6
0

3
0
0

平
均

t
=
5
0

1
0
0

600

600

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

①・・・再生砕石（RC-40）

②・・・管基礎用砂
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道路整備事業に伴う久居小野辺町及び
城山三丁目地内配水管移設工事
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既設下水管（ 市）
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占用物件凡例

水道管（ 新設）

既設水道管（ 市）

既設下水管（ 県）

ガ　 ス

既設水道（ 県企業庁）
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Pオネジソケット(φ50)(マーカー1本)

既設下水管（ 市）
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占用物件凡例

水道管（ 新設）

既設水道管（ 市）

既設下水管（ 県）
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城山三丁目地内配水管移設工事
道路整備事業に伴う久居小野辺町及び
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既設下水管（ 市）

線 　 種 名　 　 称

占用物件凡例

水道管（ 新設）

既設水道管（ 市）

既設下水管（ 県）

ガ　 ス

既設水道（ 県企業庁）
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