
１号配水池

２号配水池

３号配水池

門

配　置　図 Ｎ

送水ポンプ室

動力盤・計装盤(既設)

電動弁操作盤(既設)

プルボックス(SUS､WP)非常用発電機収納倉庫

※この図面はＡ３サイズを原寸とする

工 事 名

工事場所

図　　名

縮　　尺 図面番号1/500

津市　河辺町　地内

配置図

既設

津市上下水道事業局　水道施設課

EM-CEE2sq-5C(FEP30)

※ 電線管埋設（未舗装）

 　埋設深さ：30cm
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河辺配水池非常用発電設備設置工事

(600×600×300)

EM-CE38sq-3C(撤去)

EM-CET38sq、IE14sq(FEP50)

EM-CET38sq(FEP50)

引込開閉器盤(既設)

令和５年度水施第１２号
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倉庫姿図 (1/50)

※この図面は参考図であり、形状及び寸法は各メーカー標準とする。

2,319

側　面 正　面

4,250

ダクト

給気ファン 給気ファン

排風

排風フード(SUS)
非常用発電機

消音器

GL GL GL GL

非常用発電機

断　面　図(1/50)

排気管(断熱処理）

消音器

排風ダクト

(防虫網付)

(防虫網付) 排気管

(ﾛｯｸｳｰﾙ75mm+亜鉛鉄板)

断熱処理

給気フード(SUS)

(HIVE22)

(150×150×150 SUS)
プルボックス

(HIVE22)P.B

※この図面はＡ３サイズを原寸とする

工 事 名

工事場所

図　　名

縮　　尺

津市上下水道事業局　水道施設課

2/3図面番号
1/20
1/50

津市河辺町地内

河辺配水池非常用発電設備設置工事

(1/20)基礎断面図
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アンカーボルト

FL
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平　面　図 (1/50)

EM-CE3.5sq-3C

EM-CE3.5sq-3C

発電機設置図及び倉庫姿図

令和５年度水施第１２号

非常用発電機

給気フード(SUS)
(防虫網付)

排風ダクト

EM-CE3.5sq-3C
(HIVE22)

EM-CE3.5sq-3C
(HIVE22)

P.B

給気ファン給気ファン
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М М

3号配水池
緊急遮断弁送水ポンプ

NO.1
送水ポンプ
NO.2

2P MCCB
50AF/20AT

2P MCCB
50AF/20AT 50AF/50AT

2P MCCB 2P MCCB
50AF/10AT50AF/20AT
2P MCCB

送
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明
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警
報
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示

回
路

計
装

回
路

ヨ
ビ

32AF/10AT
2P MCCB2P MCCB 2P MCCB

30AF/5AT32AF/10AT
2P MCCB

32AF/15A

1.5KVA

1φ Tr

50AF/15AT
2P MCCB

AC200/100V

動力盤 計装盤

UPS
1KVA

0.2kw

制
御

回
路

32AF/30AT
3P MCCB 3P MCCB

250AF/125AT

F VS
V

LA

3E

A A

電動弁

制
御

電
源

3P MCCB
30AF/30AT

3P ELCB3P ELCB
30AF/15AT 30AF/15AT

2P MCCB
30AF/5AT

2P MCCB

3P MCCB
30AF

32AF/10AT

流量調整弁盤 電動弁操作盤

2P ELCB
32AF/10AT

2P ELCB
32AF/10AT

2P ELCB
32AF/10AT32AF/20AT

3P ELCB
32AF/20AT
3P ELCB

32AF/20AT
3P ELCB

3P MCCB
50AF/50AT

A A A
AS AS AS

М М М
2.2kw 2.2kw 2.2kw

次亜注入ポンプ NO.2電動弁NO.1電動弁 NO.3電動弁

水
銀

灯
へ

水
位

計
電

源
へ

制
御

電
源

遠
方

監
視

装
置

盤
内

雑
電

源

ヨ
ビ

3φ 3W AC210V 60Hz

引込開閉器盤より

1φ 3W AC200V-100V 60Hz

引込開閉器盤より

LALA

3P MCCB
50AF/30AT

3P MCCB
50AF/30AT

3P MCCB
50AF/30AT 32AF/10AT

2P MCCB

3E 3E
SC SC SC

AS AS
Ct×2 Ct×2

42 6 42 6

3P ELCB
125AF/100AT 125AF/100AT

3P ELCB

インターロック

52 52

A A

水
銀

灯
へ

М М
0.2kw 0.2kw

改修前 改修後

工 事 名

工事場所

図　　名

縮　　尺 図面番号

津市　河辺町　地内

Free

津市上下水道事業局　水道施設課

改造箇所

3E

SC49SC

88F 88R 88F 88R

49

М
15kw 15kw

М М

3号配水池
緊急遮断弁送水ポンプ

NO.1
送水ポンプ
NO.2

動力盤 計装盤

0.2kw

制
御

回
路

32AF/30AT
3P MCCB 3P MCCB

250AF/125AT

F VS
V

3E

A A

電動弁

制
御

電
源

3P MCCB
30AF/30AT

3P ELCB3P ELCB
30AF/15AT 30AF/15AT

2P MCCB
30AF/5AT

2P MCCB
32AF/10AT

流量調整弁盤

2P ELCB
32AF/10AT

2P ELCB
32AF/10AT32AF/20AT

3P ELCB
32AF/20AT
3P ELCB

32AF/20AT
3P ELCB

3P MCCB
50AF/50AT

A A A
AS AS AS

М М М
2.2kw 2.2kw 2.2kw

次亜注入ポンプ NO.2電動弁NO.1電動弁 NO.3電動弁

制
御

電
源

3φ 3W AC210V 60Hz

LA

3P MCCB
50AF/30AT

3P MCCB
50AF/30AT

3P MCCB
50AF/30AT 32AF/10AT

2P MCCB

3E 3E
SC SC SC

AS AS
Ct×2 Ct×2

42 6 42 6

3P ELCB
125AF/100AT 125AF/100AT

3P ELCB

インターロック

52 52

A A

М М
0.2kw 0.2kw

水
銀

灯
へ

水
銀

灯
へ

遠
方

監
視

装
置

電動弁操作盤

警
報

表
示

回
路

計
装

回
路

32AF/10AT
2P MCCB2P MCCB 2P MCCB

30AF/5AT32AF/10AT
2P MCCB

32AF/15A

UPS
1KVA

水
位

計
電

源
へ

LA

LA

100AF/75AT
3P MCCB3P MCCB

32AF/30AT100AF/75AT
3P MCCB3P MCCB

32AF/30AT

2P MCCB
50AF/20AT

2P MCCB
50AF/20AT 50AF/50AT

2P MCCB 2P MCCB
50AF/10AT50AF/20AT
2P MCCB

盤
内

雑
電

源

ヨ
ビ

送
水

ポ
ン

プ
室

へ

照
明

分
電
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へ

1.5KVA

1φ Tr

50AF/15AT
2P MCCB

AC200/100V
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河辺配水池非常用発電設備設置工事

2P ELCB
32AF/10AT

単線結線図(既設盤改造)

1φ 3W AC200V-100V 60Hz

引込開閉器盤より非常用発電機より

令和５年度水施第１２号


