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工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

受注者名

平面図

津 市 上 下 水 道 事 業 局

設 計 図

平 面 図
S=1:1000

片田浄水場かん速ろ過池(２・３号池)
令和5年度　水工水施第1号

管布設工（DIPφ300K形）L=2.1m

原水弁取替工事
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土 工 定 規 図
S=1：20

①・・・再生砕石（RC-40）

②・・・管基礎用砂

設 計 図
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工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

受注者名

土工定規図

津 市 上 下 水 道 事 業 局

片田浄水場かん速ろ過池(２・３号池)
令和5年度　水工水施第1号

原水弁取替工事
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表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 2350㎏/m3
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設 計 図
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工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

受注者名

土留工標準図

津 市 上 下 水 道 事 業 局

片田浄水場かん速ろ過池(２・３号池)
令和5年度　水工水施第1号

原水弁取替工事
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工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

受注者名

配管詳細図

津 市 上 下 水 道 事 業 局

設 計 図

配管詳細図

片田浄水場かん速ろ過池(２・３号池)
令和5年度　水工水施第1号

原水弁取替工事

S=1:20

フランジパッキン

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ7.5k

φ300仕切弁

(φ300×12"フランジ加工品)

漏水防止金具(24")-２組

フランジパッキン

(φ300RF形ガスケット)

短管2号(φ300)k形

異形継輪(φ300×12")

12",SUS,M20(12本/組)

(12"管取付ﾌﾗﾝｼﾞ用RF7.5K穴数12箇所)

(２号池・３号池)
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工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

受注者名

止水工詳細図

津 市 上 下 水 道 事 業 局

設 計 図

止水工詳細図

片田浄水場かん速ろ過池(２・３号池)
令和5年度　水工水施第1号

原水弁取替工事

断面図
S=1:50

平面図
S=1:50
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吊金具取付用穴φ２０mm

ラッパ口取付用支持鋼板（裏側）

鋼板穴アケφ７５mm、ＳＧＰ８０Ａ短管溶接

鋼板厚さ９mm(重量７０㎏)

ＳＧＰ８０Ａ短管片ねじＬ＝１００㎜

9

ラッパ口取付用支持鋼板

ドーナツ状に厚さ１０㎜程度の

８０Ａゲートバルブ取付込

止水蓋取付詳細図
S=1:10

24ｲﾝﾁ管ﾗｯﾊﾟ口止水蓋

ゴムパッキンを張り付ける
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