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工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

受注者名

平面図・横断面図

津 市 上 下 水 道 事 業 局

設 計 図

平面図

S=1:500

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

安濃町草生地内配水管布設工事

令和5年度　水工第24号

管布設工（HPPEφ75）L=166.8m

VP(φ50)L=0.7m
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既設管撤去（ACPφ75）L=110.0m
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※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

2/4

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

受注者名

土工定規図

津 市 上 下 水 道 事 業 局

土工定規図

S=1：20

設 計 図

①・・・再生砕石（RC-40）

②・・・管基礎用砂(埋戻し用砂)

①

②

HPPEφ75

HPPEφ75

舗装版取壊工 As舗装版

舗装版切断工 As舗装版 乳剤:PK-3

路盤:再生砕石(RC-40)

表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 2350㎏/m3
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③・・・流用土

安濃町草生地内配水管布設工事

令和5年度　水工第24号

③

既設管撤去

ACPφ75
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工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

受注者名

配管詳細図(1/2)

津 市 上 下 水 道 事 業 局

設 計 図

配管詳細図(1/2)

S=1:200

1

1

安濃町草生地内配水管布設工事

令和5年度　水工第24号

A

鋼管ソケット(32A)VD

小型空気弁(φ25)

草生平尾配水池

EF受口付直管(φ75)-5000×1本

甲切管(φ75)EF-3630

EF片受ベンド(φ75×22°1/2)-380

EF受口付直管(φ75)-5000×1本

EF片受ベンド(φ75×22°1/2)-380

EF受口付直管(φ75)-5000×1本

甲切管(φ75)EF-3430

EF片受ベンド(φ75×22°1/2)-380

EF受口付直管(φ75)-5000×3本

甲切管(φ75)EF-3930

EF片受ベンド(φ75×45°)-480

甲切管(φ75)EF-3310

EF片受ベンド(φ75×45°)-480

乙切管(φ75)EF-2010

EF両受ベンド(φ75×22°1/2)-280

甲切管(φ75)EF-4200

EF片受ベンド(φ75×22°1/2)-380

甲切管(φ75)EF-2810

EF片受ベンド(φ75×11°1/4)-360

甲切管(φ75)EF-3650

EF片受ベンド(φ75×11°1/4)-360

EF受口付直管(φ75)-5000×11本

PE挿し口フランジ短管(φ75)-400

不断水Ｔ字管(バルブ付)ACP用φ75×75(全周パッキン)

EF片受Sベンド(φ75×600H)-1320

EF片受ベンド(φ75×45°)-480

乙切管(φ75)EF-1000

EF両受ベンド(φ75×11°1/4)-260

EFソケット(φ75)

乙切管(φ75)EF-2400

乙切管(φ75)EF-2420

サドル分水栓(PE管用φ75×25)

EFソケット(φ75)

既設石綿管継手取外し(φ75)-2箇所

メカ帽(φ75)ACP用

既設不断水仕切弁
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工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

受注者名

配管詳細図(2/2)

津 市 上 下 水 道 事 業 局

1

1

設 計 図

配管詳細図(2/2)

S=1:200

EF受口付直管(φ75)-5000×1本

EF両受ベンド(φ75×11°1/4)-260

乙切管(φ75)EF-2250

EF受口付直管(φ75)-5000×2本

EF片受ベンド(φ75×22°1/2)-380

甲切管(φ75)EF-3860

EF受口付直管(φ75)-5000×2本

VPエルボ(φ50)-3個
VP(φ50)L=0.7m

金属入りバルブソケット(φ50)

拡大図-1
S=1:100

拡大図-1参照
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安濃町草生地内配水管布設工事

令和5年度　水工第24号

A部

A部断面図
S=1:100

不断水Ｔ字管VP用φ75×75(全周パッキン)

ソフトシール弁(φ75)

PE挿し口フランジ短管(φ75)-400

EF片受ベンド(φ75×11°1/4)-360

甲切管(φ75)EF-1740

EF片受ベンド(φ75×45°)-480

甲切管(φ75)EF-2430

EF片受ベンド(φ75×22°1/2)-380

甲切管(φ75)EF-2130

EFチーズ(φ75×75)-100

乙切管(φ75)EF-1000

EFソケット(φ75)

乙切管(φ75)EF-1000

メカ帽(φ75)PE管用

泥吐工(φ50)

不断水仕切弁(φ75)塩ビ管用(全周パッキン)

メカキャップ(φ75)塩ビ管用

既設塩ビ管切断工(φ75)-2箇所

EFソケット(φ75)

EF片受Sベンド(φ75×600H)-1321

EF片受ソフトシール弁(φ75)
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EFチーズ(φ75×75)-100

EF片受Sベンド(φ75×600H)-1321

EFソケット(φ75)

PE挿し口フランジ短管(φ75)-400

不断水Ｔ字管VP用φ75×75(全周パッキン)

ソフトシール弁(φ75)




