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※この図面はＡ２サイズを原寸とする。
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※この図面はＡ２サイズを原寸とする。
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土工定規図(2/2)
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（軽量金属支保材使用の場合）
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工　事　名

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。
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土留工標準図

掘削深
（ｍ） （ｍ）

矢板長
（段）

2.0 1

12.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.0

2

2

2

2

3

支保工段数

1.5＜Ｈ≦1.8

1.8＜Ｈ≦2.0

2.0＜Ｈ≦2.3

2.3＜Ｈ≦2.8

2.8＜Ｈ≦3.3

3.3＜Ｈ≦3.5

3.5＜Ｈ≦3.8

支保工段数表
軽量鋼矢板 標準図

有効幅 333

製品幅 355

4

S=1/5

アルミ腹起し材

4000 4000

平　面　図

2500

軽量鋼矢板

2500

切梁用サポート

4000

750 750 750 750

25001500 1500

掘
削

幅

S=1/20

断　面　図

アルミ腹起し材

切梁用サポート

軽量鋼矢板

掘
  

削
  

深
20

0

1
00

0
5
00

切梁長さ Ｌ

掘削幅

S=1/20

土 留 工 標 準 図

（軽量金属支保材使用の場合）

（参考）

4/7

芸濃町椋本地内配水管移設工事
公共下水道事業に伴う
令和６年度水工第２号



看板

58.64

58.63
58.84

57.93

58.36

W5
7.

04

W57.07

58.52

58.52

58.65

58.74

汚

G

58.61

G

58.80

VS
30

0

58.83

W58.46

W58.41

汚

58.15

58.31

58.02

W57.14

W58.38

W57.02

W58.61

W57.95

W57.91

58.67

U3
60

U3
60

300×300

HP
φ
20
0

W57.05

H
P
Φ

6
0
0

工 事 名

図面番号縮 尺 図示
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配管詳細図(1/2)

配管詳細図(1/2)

津 市 上 下 水 道 事 業 局

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。
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占用物件凡例
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